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Instrukcja instalac]

Urzadzenie do odzysku ciepta:

Ease 200 Enthalpy

C€

Przechowywac w poblizu urzadzenia

To urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci do lat 8, osoby o ograniczonych
zdolnosciach psychofizycznych oraz przez osoby o ograniczonej wiedzy

I doswiadczeniu wytgcznie wtedy, gdy bedg one znajdowac sie pod nadzorem albo gdy
otrzymaty instrukcje bezpiecznego uzytkowania urzgdzenia oraz sg swiadome
potencjalnych zagrozen.

Dzieci w wieku ponizej 3 lat nalezy trzymac z dala od urzgdzenia, chyba ze znajdujg sie
pod statym nadzorem.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogg wiaczac i wytgczac urzgdzenie, jednak tylko wtedy,
gdy znajdujg sie pod nadzorem albo gdy otrzymaty precyzyjne instrukcje bezpiecznej
obstugi urzgdzenia i rozumiejg potencjalne niebezpieczenstwa. Dotyczy to wytgcznie
sytuacji, w ktoérej urzadzenie zostato umieszczone i zainstalowane w typowej pozycji
eksploatacyjnej. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogg wktadac¢ wtyczki do gniazdka,
nie mogg czyscic¢ urzgdzenia ani zmieniac jego ustawien oraz nie mogg wykonywac
zadnych prac konserwacyjnych, ktore normalnie bytyby wykonywane przez
uzytkownika. Dzieci nie mogg bawic sie urzgdzeniem.

Jezeli potrzebny jest nowy kabel zasilajacy, zawsze nalezy zamawia¢ kabel zamienny
w firmie Brink Climate Systems B.V.. Aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom,
wymiane uszkodzonego podtaczenia do sieci zasilajacej nalezy zleca¢ wytacznie
wykwalifikowanym specjalistom!

Kraj: PL
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1 Informacje o tym dokumencie

TDziekujemy za wybranie jednego z naszych produktéw. Niniejsza instrukcja instalacji i obstugi zawiera wszystkie
informacje niezbedne do zapoznania sie z nowym produktem.

* Przed rozpoczeciem pracy z urzadzeniem nalezy przeczytac niniejszy dokument.
= Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym dokumencie.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje uniewaznienie gwarancji Brink Climate Systems B.V..
Wiecej informacji, opinii lub sugestii mozna uzyskad pod adresem: infoldbrinkclimatesystems.nl

Brink Climate Systems B.V.

PO Box 11

NL-7950 AA, Staphorst, Holandia
Tel.: +31(0) 522 46 99 44
www.brinkclimatesystems.nl

1.1 Prawa autorskie

Niniejszy dokument, jak réwniez wszystkie raporty, ilustracje, dane, informacje i inne materiaty stanowia
witasnos¢ firmy Brink Climate Systems B.V. i sa ujawniane przez firme Brink Climate Systems B.V. wytacznie
w sposbb poufny.

1.2 Zakres stosowania dokumentu

Niniejszy dokument ma zastosowanie do urzadzenia: Ease 200 Enthalpy.

1.3 Przechowywanie tego dokumentu

Uzytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie tego dokumentu.

1. Dokument ten nalezy przekaza¢ uzytkownikowi po zainstalowaniu systemu.
2. Dokument musi by¢ przechowywany w odpowiednim miejscu i musi by¢ stale dostepny.
3. W przypadku przekazania systemu stronie trzeciej nalezy dotaczy¢ do niego niniejszy dokument.

1.4 Grupa docelowa

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla wykonawcow instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i HVAC.
Wykonawca" to wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony instalator, elektryk lub podobny specjalista.

Wykonawcy przeszkoleni lub autoryzowani przez Brink Climate Systems B.V. musza réwniez spetnic¢ nastepujace
wymogi:

= Ukonczone szkolenie produktowe dotyczace tego urzadzenia, prowadzone przez Brink Climate Systems B.V.

.Uzytkownik” to osoba, ktéra zostata przeszkolona przez specjaliste w zakresie korzystania z urzadzenia
Ease 200 Enthalpy.

Ease 200 Enthalpy 618059-D Brink /5



1.5 Ostrzezenia

Ostrzezenia w tekscie informuja o mozliwych zagrozeniach przed rozpoczeciem wykonywania procedury.
Ostrzezenia dostarczaja informacji o mozliwym stopniu zagrozenia za pomoca piktogramu i stowa kluczowego.

A

A

©

Niebezpieczenstwo
Sytuacja bezposredniego zagrozenia, ktéra, jesli sie jej nie uniknie, spowoduje $mier¢ lub powazne
obrazenia.

Niebezpieczenstwo
Sytuacja bezposredniego zagrozenia elektrycznego, ktéra, jesli sie jej nie uniknie, spowoduje $mier¢ lub
powazne obrazenia.

Ostrzezenie
Sytuacja bezposredniego zagrozenia, ktora, jesli sie jej nie uniknie, moze spowodowac $mier¢ lub
powazne obrazenia.

Przestroga
Sytuacja potencjalnego zagrozenia, ktéra, jesli sie jej nie uniknie, moze spowodowac niewielkie lub
umiarkowane obrazenia.

Uwaga
Sytuacje, ktére moga skutkowa¢ potencjalnymi wypadkami skutkujgcymi uszkodzeniem sprzetu lub
mienia.

Ostrzezenia moga by¢ nastepujace:

Ostrzezenie

Opcje: Niebezpieczenstwo / Ostrzezenie / Przestroga / Uwaga
Rodzaj i zrédto ryzyka.

Wyjasnienie ryzyka

1. Dziatania zapobiegajgce ryzyku

Brink / 6 Ease 200 Enthalpy 61805%9-D



2 Bezpieczenstwo

2.1 Wymagane kwalifikacje

» Przy podzespotach elektrycznych moga pracowad wytacznie wykwalifikowani elektrycy.

= Urzadzenie moze by¢ serwisowane lub naprawiane wytacznie przez zespot obstugi klienta firmy Brink Climate
Systems B.V. lub specjaliste autoryzowanego przez firme Brink Climate Systems B.V..

= Czynnosci zwiazane z przegladami i konserwacja musza by¢ wykonywane przez specjaliste przeszkolonego
przez firme Brink Climate Systems B.V..

2.2 Przeznaczenie

Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uzytku domowego.

Uzywanie urzadzenia do innych celéw jest dozwolone wytacznie po uprzedniej konsultacji z krajowym
przedstawicielstwem firmy Brink Climate Systems B.V. i wymaga zlecenia przez dziat serwisowy firmy Brink
Climate Systems B.V.. W tym celu nalezy skontaktowac sie z lokalnym instalatorem i krajowym
przedstawicielstwem firmy Brink Climate Systems B.V..

Wszelkie odstepstwa od powyzszych wytycznych sa uznawane za niezgodne z zamierzonym przeznaczeniem. Nie
wolno uzywac urzadzenia w nastepujacych warunkach otoczenia:

» Srodowiska wybuchowe lub atmosfery wybuchowe

= Atmosfery silnie korozyjne [np. chlor, amoniak) lub zanieczyszczone (np. pytem zawierajacym metale)

= Lokalizacje potozone powyzej 2000 m nad poziomem morza

Urzadzenie moze by¢ uzywane wytacznie w nastepujacych warunkach otoczenia:

= Wytacznie w zamknietych i zabezpieczonych przed mrozem pomieszczeniach (> +2°C).
= Miejsca, w ktdrych temperatura otoczenia i wilgotno$¢ miesci sie w granicach podanych w specyfikacjach
technicznych

2.3 Przeznaczenie

Jakiekolwiek uzycie niezgodne z przeznaczeniem jest niedozwolone. Jakiekolwiek inne uzycie lub wprowadzenie
zmian w produkcie w dowolnym momencie, w tym podczas montazu i instalacji, bedzie skutkowac
uniewaznieniem wszelkich roszczen gwarancyjnych. Uzytkownik ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢ za takie
uzycie niezgodne z przeznaczeniem.

2.4 Srodki bezpieczenstwa

1. Nigdy nie wolno usuwac, omija¢ ani w zaden inny sposob wytaczac zadnych jednostek zabezpieczajacych lub
monitorujacych.
2. Urzadzenie moze by¢ uzywane tylko wtedy, gdy jest w doskonatym stanie technicznym.

3. Wszelkie usterki lub uszkodzenia majace wptyw na bezpieczenstwo musza zosta¢ natychmiast usuniete przez
wykwalifikowanego wykonawce.

4. Wszystkie wadliwe podzespoty musza zosta¢ wymienione na oryginalne czesci zamienne firmy Brink Climate
Systems B.V..

5. Nalezy stosowac srodki ochrony osobiste;.
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2.5 Ogolne informacje dotyczace bezpieczenstwa

A Niebezpieczenstwo

Napiecie elektryczne. Niebezpieczenstwo $mierci w wyniku porazenia pradem.
- Wszystkie prace przy instalacji elektrycznej muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowang osobe.

/\ Niebezpieczeristwo

Obracajace sie czesci w urzadzeniu.
- Urzadzenia nalezy uzywac wytgcznie przy zamknietej obudowie.

2.6 Przekazanie uzytkownikowi

1. Nalezy przekazac uzytkownikowi niniejsze instrukcje i inne stosowne dokumenty.
2. Nalezy poinstruowad uzytkownika, jak prawidtowo obstugiwac urzadzenie
3. Nalezy poinformowac uzytkownika o nastepujacych kwestiach:
= Czynnosci zwiazane z przegladami i konserwacja musza by¢ wykonywane przez wykonawce przeszkolonego
przez firme Brink Climate Systems B.V..

= Firma Brink Climate Systems B.V. zaleca zawarcie umowy na przeglad i konserwacje z wykonawca
przeszkolonym przez firme Brink Climate Systems B.V..

» Urzadzenie moze by¢ serwisowane lub naprawiane wytacznie przez zesp6t obstugi klienta firmy Brink
Climate Systems B.V. lub specjaliste autoryzowanego przez firme Brink Climate Systems B.V..

= Nalezy uzywad wytacznie oryginalnych czeéci zamiennych firmy Brink Climate Systems B.V..

= Nie nalezy dokonywac zadnych zmian technicznych w urzadzeniu, obszarach chronionych ani elementach
sterujacych.

» Niniejszy .Dokument dotyczacy przepiséw instalacyjnych” oraz inne obowiazujace dokumenty musza by¢
bezpiecznie przechowywane w odpowiednim miejscu i musza byé zawsze dostepne.

2.7 Normy i przepisy

Nalezy przestrzegac wszystkich norm oraz wytycznych dotyczacych instalacji i obstugi tego systemu
wentylacji, ktére obowiazuja w danym kraju.

Nalezy przestrzegac informacji podanych na tabliczce znamionowej urzadzenia.

Podczas instalacji i eksploatacji systemu wentylacji nalezy przestrzegac nastepujacych lokalnych przepisow:

= Warunki obowiazujace w lokalizacji
= Podtaczenie elektryczne do zasilania
= Postanowienia obowiazujacych w danym regionie przepiséw budowlanych

W szczegolnosci nalezy przestrzega¢ nastepujacych ogélnych przepisdw, zasad i wytycznych dotyczacych
instalacji:

= Wymogi jakos$ciowe systemoéw wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych zgodnie z krajowymi normami
i przepisami (np. NL: ISSO 6162, DE: DIN 1946-6).

= Przepisy dotyczace wentylacji budynkdw i nieruchomosci mieszkalnych

» Postanowienia dotyczace bezpieczenstwa instalacji niskonapieciowych

= Przepisy dotyczace podtaczania orurowania wewnetrznego w domach i budynkach mieszkalnych
= Wszelkie dodatkowe przepisy lokalnych firm energetycznych

» Przepisy dotyczace instalacji urzadzenia Ease 200 Enthalpy.

= Oprécz powyzszych wymogow i zalecen projektowych oraz instalacyjnych nalezy przestrzegac rowniez
krajowych przepiséw zwiazanych z wentylacja i budynkami.
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3 Zakres dostawy

Przed rozpoczeciem instalacji urzadzenia do odzysku ciepta nalezy sprawdzi¢, czy zostato dostarczone
w komplecie oraz w nieuszkodzonym stanie.

Zakres dostawy urzadzenia do odzysku ciepta Ease 200 Enthalpy obejmuje nastepujace podzespoty:

1. Urzadzenie do odzyskiwania ciepta

2. Zestaw montazowy uchwytu do montazu na Scianie:
= Uchwyt Scienny
= 2 gumowe paski

3. Skrécona instrukcja instalacji

4. Szablon wiercenia i montazu

Ease 200 Enthalpy 618059-D Brink / 9



4 Cechy urzadzenia

Urzadzenie Ease 200 Enthalpy to jednostka wentylacyjna umozliwiajaca zréwnowazona wentylacje domow.

Cechy:

Maksymalna wydajno$¢ 200 m3/godz.

Wysokowydajny wymiennik ciepta

Filtry ISO Coarse 60%

Automatyczny zawdr obejsciowy

4 tryby wentylacji z regulowanymi ustawieniami natezenia przeptywu powietrza
Wskaznik stanu filtra i btedu na urzadzeniu oraz mozliwos$¢ wskazania stanu filtra i btedu na przetaczniku
wielopozycyjnym

Inteligentna ochrona przed zamarzaniem

Niski poziom hatasu

Stata regulacja przeptywu

Odzyskiwanie wilgoci

Urzadzenie Ease 200 Enthalpy jest dostepne w wersji lewej i prawej. Nie jest mozliwa konwersja modelu lewego
na prawy — i odwrotnie.
Informacje na temat wszystkich potaczeh urzadzenia zawiera temat — Przytacza -> strona 13.

Urzadzenie jest dostarczane z gotowa do podtaczenia wtyczka zasilajaca 230 V.

Brink /10 Ease 200 Enthalpy 61805%9-D



o Specyfikacja techniczna

5.1 Informacje techniczne

Ease 200 Enthalpy

Napiecie zasilania [V/Hz] 230V/50Hz

Wymiary (szer. x wys. x gt.) [mm] 560 x 660 x 315

Srednica przewodu [mm] ¢ 125

Masa [kg] 20

Klasa filtru ISO Coarse 60%

Ustawienie wentylatora (fabryczne) 0 1 2 3 max
Ustawienie fabryczne [m¥h] 50 75 100 150 200
Dopuszczalny opdr systemu przewodow [Pa] 3 9 7 21 13 38 28 84 50 150
Moc znamionowa [W] 8,5 9,2 11,0 | 12,8 | 17,0 | 20,7 | 39,6 | 50,2 | 77,5 | 100,4
Znamionowe natezenie pradu [A] 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,17 | 0,21 | 0,35 | 0,43 | 0,64 | 0,82
Cos ¢ 0,310 0,316 | 0,372 | 0,383 | 0,425 | 0,437 | 0,496 | 0,507 | 0,528 | 0,535
Maks. znamionowe natezenie pradu [A] 1,5

Dopuszczalne warunki otoczenia Od +2°C do +40°C. Wilg. wzgledna ponizej 90% bez kondensac;ji

Warunki przechowywania i transportu 0d —20°C do +45°C. Wilg. wzgledna ponizej 90% bez kondensacji
Dopuszczalna temperatura powietrza 0Od °C do +45°C ze standardowg wewnetrzng nagrzewnicg wstepna.
przeptywajgcego przez urzadzenie

Moc akustyczna
Wydajnos¢ wentylacji [m 3/godz.] 80 120 160 200
Cisnienie statyczne [Pa] 25 50 75 100
Promieniowanie na obudowe [dB(A)] 36,2 41,7 46,2 49,7
Poziom mocy akustycznej Lw(A) Przewdd ,0d budynku” [dB(A)] 37,5 45,5 50,5 55,5
Przewdd ,,do budynku” [dB(A)] 53 61,5 66,5 70,5
*) Hatas przewodu z uwzglednieniem korekty koricowej
W praktyce warto$¢ moze réznic sie o 1 dB(A) w zakresie tolerancji pomiarowe;j.
Opor 400 Uwaga:
powietrzny Wartos¢
systemu wol e ] podana
przewodow w okregu to
[Pal wydajnos¢
5 1 e I (w Watach)
na
o 5 e e e e [ wentylator..
1 | I I —
) /:Q\\, \29)
S ,6: b
. sg 5 | ]
0 25 50 75 100 125 150 175 200
Natezenie przeptywu [m 3 /godz.]
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5.2 Wymiary

662

LI

Wszystkie wymiary podano w mm.
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5.3 Przytacza

Urzadzenie Ease 200 Enthalpy jest dostepne w wersji lewej i prawej.
Wersja lewa:

= Przytacza .cieptego” powietrza wlotowego (1) i wylotowego (3) znajduja sie po lewej stronie urzadzenia.
Wersja prawa:

= Przytacza .cieptego” powietrza wlotowego (1) i wylotowego (3) znajduja sie po prawej stronie urzadzenia.

Wersja lewa Wersja prawa

[

1 | Powietrze wlotowe Filtr powietrza wywiewanego

2 | Powietrze wywiewane 7 |Filtr powietrza wlotowego

= D-

3 | Powietrze wylotowe Wspornik montazowy

4 | Powietrze z zewnatrz Podtaczenie USB i narzedzia serwisowego

-

5 | Ptyta PCB z podtaczenia elektrycznymi 10 | Przycisk

11 | Dioda LED stanu

Ease 200 Enthalpy 618059-D Brink /13



5.4 Czesci wewnetrzne

0

©

©

e —
[Le o] ]

Urzadzenie pokazane powyzej to wersja lewa: w wersji prawej wszystkie czesci wewnetrzne s3 ustawione lustrzanie.
1 Czujnik temperatury powietrza wywiewanego (NTC2) 11 Zawor obejsciowy z silnikiem

2 Przycisk 12 Podtgczenie narzedzia serwisowego

3 Lokalizacja ptyty PCB 13 Ztacze USB

4 Dioda LED stanu 14 Ztacze RJ12 (X14/czarne)

5 Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego (NTC1) 15 Potgczenie ModBus (X15/czerwone)

6 Filtr powietrza wlotowego 16 Potaczenie 24 V (X16/czarne)

7 Wentylator wyciggowy 17 Ztacze eBus (X17/zielone)

8 Wentylator nawiewny 18 Potaczenie 24 V (X18/czarne)

9 Wymiennik ciepta 19 Wyjscie przekaznikowe (X19/niebieskie)
10 Filtr powietrza wywiewanego 20 Kabel zasilajacy 230 V
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6 Dziatanie

6.1 Opis

Urzadzenie jest dostarczane w stanie gotowym do uzycia i zaczyna pracowac automatycznie po podtaczeniu.
Brudne powietrze wylotowe z pomieszczenia ogrzewa swieze i czyste powietrze dostarczane z zewnatrz. Pozwala
to oszczedzac energie podczas dostarczania Swiezego powietrza do domu. Urzadzenie moze pracowaé w czterech
(4) regulowanych trybach wentylacji. Kazdy tryb ma fabrycznie skonfigurowane natezenie przeptywu powietrza.
System sterowania stata objetoscia gwarantuje, ze réwnowaga wentylacji miedzy powietrzem nawiewanym

i wywiewanym jest realizowana niezaleznie od ciénienia w przewodach.

/ przodu urzadzenia znajduje sie przycisk umozliwijacy:

= Ustawienie wymaganego trybu wentylacji [ > Ustawianie trybu wentylacji -> strona 28 )

= Zresetowanie wskaznika filtra ( = Czyszczenie/wymiana filtra -> strona 36 )

Aby zmieni¢ jakiekolwiek ustawienia urzadzenia, nalezy podtaczyé zewnetrzny (opcjonalny) sterownik:

= Brink Air Control ( = Podtaczanie sterownika Brink Air Control -> strona 47 )
= Narzedzie serwisowe [potaczenie tymczasowe tylko dla instalatoréw)

Inne mozliwe akcesoria do sterownika zewnetrznego:

= Przetacznik wielopozycyjny ( — Podtaczenie przetacznika wielopozycyjnego -> strona 23 )

= Bezprzewodowe elementy sterujace i czujniki [ = Podtaczanie bezprzewodowych elementéw sterujacych

i czujnikdw -> strona 46 ).
= Brink Touch Control ( = Podtaczanie sterownika Brink Touch Control -> strona 47 )

= Czujnik wilgotnosci [ — Podtaczanie czujnika wilgotnoéci -> strona 48 )
= Czujnik(i) CO 3 [ — Podtaczanie czujnikéw CO, -> strona 49 )

6.2 Obejscie

Funkcja 100% obejscia gwarantuje, ze zanieczyszczone powietrze wylotowe przeptywa obok wymiennika ciepta,
a nie przez jego wnetrze. Dzieki temu chtodniejsze powietrze nawiewane nie podlega ogrzaniu.

Dostarczanie chtodnego powietrza zewnetrznego jest szczegélnie pozadane w ciepte letnie noce.

Zawor obejsciowy otwiera sie | zamyka automatycznie.

6.3 Zabezpieczenie przed zamarzaniem

Aby zapobiec zamarzaniu wymiennika ciepta, gdy temperatura zewnetrzna jest niska, urzadzenie wyposazono

w inteligentne zabezpieczenie przed zamarzaniem. Dzieki tej funkcji, jesli zostanie wykryte oblodzenie wewnatrz
wymiennika ciepta, do urzadzenia dostanie sie mniej zimnego powietrza zewnetrznego. Dzieki zastosowaniu
opcjonalnej zewnetrznej nagrzewnicy wstepnej, gdy temperatura zewnetrzna spada, mozliwe jest dtuzsze
wentylowanie z zachowaniem réwnowagi w uktadzie.

W przypadku hermetycznego budynku zdecydowanie zalecamy stosowanie opcjonalnej zewnetrznej nagrzewnicy
wstepnej.

(i) Uwaga
Aby unikng¢ nieréwnowagi przy nizszych temperaturach zewnetrznych, w takiej sytuacji konieczne jest
zastosowanie opcjonalnej zewnetrznej nagrzewnicy wstepne;.
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6.4 Kominek

Ostrzezenie

Gdy dziata kominek pobierajacy powietrze w pomieszczeniu, parametr 1.5 dopuszczalnego
niezrownowazenia musi by¢ ustawiony na ,,NIE”.

W przypadku uzywania systemu wentylacji rownoczesnie z kominkiem nalezy zawsze skonsultowac sie
z certyfikowanym kominiarzem i przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych instalacji kominkowych, ktére
obowigzujg w danym kraju. System musi by¢ zawsze zatwierdzony przez certyfikowanego kominiarza.

6.5 Automatyka pozarowa

Fabrycznie urzadzenie jest wyposazone w funkcje .automatyki pozarowej".
Po aktywacji automatyki pozarowe| wentylatory urzadzenia zatrzymaja sie.

Automatyke pozarowa mozna aktywowaé za pomoca specjalnego przetacznika na ztaczu RJ12 X14, ktére znajduje
sie na ptycie z obwodami drukowanymi urzadzenia.

Dodatkowo parametr 16.1 .wyjscie sygnatu” mozna ustawi¢ na .styk zewnetrzny”, co w momencie aktywacji
.automatyki pozarowej" spowoduje przetgczenie wyjécia ztacza X19 z 24V DC na 0 V. Ztacze X19 (niebieskie]
znajduje sie na ptycie z obwodami drukowanymi urzadzenia.

[I] Uwaga
Funkcja filtra i ostrzezenia dotyczgcego ztgcza X19 zostanie pominieta, gdy parametr 16.1 zostanie
ustawiony na ,styk zewnetrzny”. Ztagcze X19 bedzie podawaé wytgcznie napiecie 24 V lub 0 V w zaleznosci
od stanu wejs¢ X14.

Funkcja .automatyki pozarowe|"" zostanie aktywowana, gdy X14 | c——
stykinr 3, 4 i b ztacza X14 zostana zwarte do styku 2 (masal. H ﬂ ﬂ

123456

S

4 [ |

| [ |

| [ |

11 71

(i) Uwaga
Przetgczniki (przekaznikowe lub elektroniczne) uzywane do zwarcia dowolnego wejscia do masy powinny
by¢ w stanie zapewni¢ natezenie prgdu przetgczania rowne co najmniej 5 mA miedzy dowolnym z wejs¢
(styki 3-5) a stykiem 2 (masa).

Wazine:

Gdy ztacze X14 nie jest uzywane (nie ma podtaczonego .przetacznika wielopozycyjnego”), stykinr 3, 4i 5 tego
ztacza moga by¢ potaczone ze soba, a potaczenie ze stykiem nr 2 (masa) moze by¢ wykonane za pomoca tylko
jednego przetacznika.

Gdy ztacze X14 jest uzywane przez przetacznik wielopozycyjny, funkcje ,automatyki pozarowe|” mozna aktywowac
za pomoca rozgateznika RJ12.

Aby zachowadé mozliwos¢ korzystania z przetacznika wielopozycyjnego, nalezy podtaczy¢ rozgateznik miedzy
ztaczem X14 na urzadzeniu a przetacznikiem wielopozycyjnym.

Nieuzywane potaczenie na rozgatezniku moze by¢ nastepnie wykorzystane do obstugi .automatyki pozarowe;j".
Zawsze gdy uzywany jest rozgateznik, styki nr 3-5 powinny by¢ przetaczane do masy indywidualnie i nie powinny
by¢ potaczone razem. Gdy styki nr 3-5 sa potaczone, .przetacznik wielopozycyjny” nie bedzie dziatad.

Automatyka pozarowa — schemat przeptywu

Brink / 16 Ease 200 Enthalpy 61805%9-D



Urzadzenie Ease200 Enthalpy pracuje |

Vv
| Parametr 16.1 ,wyjscie sygnatu” ustawiony na ,styk zewnetrzny” |
N2 v
| TAK | | NIE |
Vv Vv
,Automatyka pozarowa”' aktywna na ztagczu X14 | ,Automatyka pozarowa”' aktywna na ztaczu X14
Vv Vv Vv Vv
NIE | | TAK | TAK | | NIE
Vv v v v
Przeptyw przez Podac przez ztacze X19 Nagrzewm.ca wstepna!
urzadzenie napiecie 0V -> aktywna w ciggu ostatnich Normalna praca
=0 m3/godz.? pi& 60 sekund?
v Vv Vv Vv
TAK | | NIE | | NE | | TAK |
Vv v v Vv
Ustawi¢ urzadzenie Wytaczyé nagrzewnice
Podac przez Podac przez na przeptyw 0 m¥ i poczekac, az uptynie czas
ztgcze X19 ztacze X19 napiecie godz. & | schtadzania (maks. 1 minuta), ale
napiecie 0 V 24V DC przy 60 mA (zatrzymadé stale utrzymywac minimalny

wentylatory)

przeptyw.
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/ Instalacja

7.1 Ogolne informacje o instalacji

1. Posadowienie urzadzenia [ - Posadowienie urzadzenia -> strona 18)

2. Podtaczanie przewoddéw powietrza [ — Podtaczanie przewoddéw powietrza -> strona 21 )

3. Podtaczanie podzespotdw elektrycznych [ — Podtaczenia elektryczne -> strona 23 )

Instalacja powinna byc zgodna z nastepujacymi wymogami:

» Wymogi jakosciowe dla domowych systemdw wentylacyjnych.
= Wymogi jakos$ciowe zréwnowazonej wentylacji budynkdw.
= Krajowe przepisy dotyczace wentylacji domoéw i budynkdw mieszkalnych.

= Krajowe przepisy dotyczace podtaczania wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w domach
I budynkach mieszkalnych.

= Postanowienia dotyczace bezpieczenstwa instalacji niskonapieciowych.
= Wszelkie dodatkowe przepisy lokalnych firm energetycznych.
» Przepisy dotyczace instalacji urzadzenia Ease 200 Enthalpy.

= Oprécz powyzszych wymogow i zaleceh projektowych oraz instalacyjnych nalezy przestrzegac rowniez
krajowych przepisdéw zwiazanych z wentylacja i budynkami.

7.2 Sytuacje wyjatkowe

Ostrzezenie

Nagromadzenie wilgoci moze prowadzi¢ do wyciekéow wody.

W wyjatkowych sytuacjach, np. podczas ogrzewania wilgotnych doméw w nowym budownictwie, nalezy
zastosowac dodatkowg naturalng wentylacje lub podtgczy¢ odptyw skroplin, aby zapobiec ewentualnym
problemom z wilgocig. Patrz — Odptyw skroplin -> strona 53

(W typowych warunkach pracy entalpiczne urzgdzenie wentylacyjne nie wymaga odptywu skroplin).

7.3 Posadowienie urzadzenia

Urzadzenie mozna zamontowac¢ za pomoca dostarczonego uchwytu montazowego na $cianie lub w szafce
(kuchennej).
Dostepny jest réwniez stojak montazowy umozliwiajacy montaz na podtodze.

Aby zagwarantowaé montaz wolny od drgan, urzadzenie nalezy przymocowac do litej $ciany o minimalnej masie
170 kg/m2.

Kwestie zwigzane z instalacjg

= Urzadzenie nalezy zamontowad w izolowanym pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem (> +2°C).

= Urzadzenie musi by¢ wypoziomowane.

= Nie nalezy montowad urzadzenia w miejscu o wysokim poziomie kondensacji [np. w tazience).

= Aby zapobiec skraplaniu na zewnetrznej powierzchni urzadzenia, obszar musi by¢ odpowiednio wentylowany.

= Przednia cze$¢ urzadzenia powinna by¢ dostepna na potrzeby konserwacji.

Szablon wiercenia i montazu

= Szablonu do wiercenia i montazu (kartonowa wktadka) nalezy uzyé w celu przetransportowania urzadzenia do
miejsca ostatecznego montazu. Patrz — Zakres dostawy -> strona 9 .

= Nie nalezy wyrzucac¢ szablonu, poniewaz jest potrzebny do zamontowania urzadzenia.

Brink / 18 Ease 200 Enthalpy 61805%9-D



Etapy instalacji

1
= Urzadzenie nalezy zamontowad na $cianie lub w szafce (kuchennej).
= Najpierw nalezy sprawdzi¢, czy jest wystarczajaco duzo miejsca.

>720mm

E\
>560mm

~5315mm

2
= Wyciac¢ otwdr na gorze szafki za pomoca wyrzynarki.
= Zabezpieczy¢ szafke i jej otoczenie, aby zapobiec uszkodzeniom.

>315mm

s | >560mm | o

~ -
______
______

3
» Przyciac szablon wiercenia i montazu na odpowiedni wymiar.

= Ustali¢ lokalizacje urzadzenia.

a I S—
! !
- U =

Ease 200 Enthalpy 618059-D
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4

» Wywierci¢ 4 otwory pod uchwyt Scienny.
= Zamontowac¢ uchwyt Scienny za pomoca odpowiednich $rub i kotkdw.

/

6

= Zawiesic¢ urzadzenie na uchwycie Sciennym.
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7.4 Podtaczanie przewodow powietrza

Wszystkie instalowane przewody powietrza musza by¢ szczelne.

Aby zapobiec skraplaniu sie pary wodnej na zewnetrznym przewodzie powietrza nawiewanego i wywiewanego
z urzadzenia, przewody te musza by¢ wyposazone w zewnetrzna paroizolacje na odcinku az do urzadzenia.
W przypadku zastosowania przewoddéw fabrycznie izolowanych dodatkowa izolacja nie jest konieczna.

Aby zachowac¢ zgodnos$¢ z maksymalnym poziomem hatasu instalacji wynoszacym 30 dB(A), kazda instalacje
nalezy podda¢ indywidualnej ocenie w celu ustalenia, jakie $rodki sa wymagane w celu ograniczenia hatasu.
Aby optymalnie obnizy¢ poziomu hatasu emitowanego przez wentylatory powietrza nawiewanego

i wywiewanego, nalezy zastosowad elastyczne ttumiki o dtugosci co najmniej T m w kanatach nawiewnych

i wywiewnych. Moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych $rodkow.

Zapobiegac przestuchom miedzy przewodami powietrza wlotowego i wylotowego poprzez stosowanie
oddzielnych rozgateznikéw do dyfuzoréw. Jesli to konieczne, przewody wlotowe powinny by¢ izolowane, na
przyktad wtedy, gdy sa instalowane na zewnatrz izolowanej bryty budynku.

Wlot powietrza zewnetrznego musi by¢ umieszczony po zacienionej stronie budynku — najlepiej, aby cief byt
zapewniany przez $ciane albo okap.

Przewdd odptywowy nalezy przeprowadzi¢ przez dach w taki sposob, aby na poszyciu dachowym nie tworzyty
sie zadne skropliny.

Przewdd odptywowy miedzy urzadzeniem a tuleja dachowa musi uniemozliwiaé skraplanie sie cieczy na jego
powierzchni.

Stosowac izolowana, wentylacyjna tuleje dachowa, ktéra zapobiega zasysaniu (znoszeniu) $niegu. Nie
stosowac tulei, ktéra otwiera sie bezposrednio na dachdéwkami.

Aby utrzymad niski poziom hatasu, zalecamy ograniczenie cisnienia przewodu zewnetrznego do 100 Pa. Jeéli
opor powietrzny systemu przewoddw jest wiekszy niz maksymalna warto$¢ na krzywej wentylatora,
maksymalna wydajnos$¢ wentylacji bedzie nizsza.

Lokalizacje wylotu powietrza wywiewanego i odpowietrznika komina kanalizacyjnego nalezy dobrac¢ tak, aby
zapobiec powstawaniu dokuczliwego hatasu.

Lokalizacja zaworéow powietrza musi by¢ wybrana w taki sposéb, aby zapobiec zanieczyszczeniom

i przeciagom. Zalecamy stosowanie anemostatéw nawiewnych Brink Climate Systems B.V..

Nalezy zapewni¢ dostep do zamontowanych ttumikéw elastycznych.

Nalezy zapewnic¢ swobodny przeptyw powietrza miedzy pomieszczeniami: szczelina drzwiowa 2 cm.

Maksymalne dozwolone predkosci powietrza:

Rodzaj przewodu Maksymalna predkos¢ powietrza [m/s]
Przewdd zbiorczy 5

Przewdd gtéwny 4

Odgatezienie przewodu: wlot 3

Odgatezienie przewodu: wylot 3,5
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Urzqdzenie Ease 200 Enthalpy w wersji prawej (umieszczone poziomo)

Preferowany wlot powietrza zewnetrznego

Odpowietrzenie kanalizacji

Preferowana lokalizacja wylotu powietrza wywiewanego;, zastosowac izolowanq wentylacyjnq tuleje dachowq Brink Climate Systems
B.V.

Przewody z izolacjq termiczng

Ttumiki hatasu

7. Kanaty powietrza wlotowego i wylotowego

AWN R

o 0
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7.5 Podtaczenia elektryczne

Ostrzezenie
Podtaczy¢ wtyczke zasilajaca dopiero po zakonczeniu instalacji.
Urzadzenie uruchomi sie po podtgczeniu wtyczki zasilajgcej do gniazdka elektrycznego.

Podtaczy¢ wtyczke zasilajaca urzadzenia do tatwo dostepnego, uziemionego
gniazdka Sciennego. Instalacja elektryczna musi spetnia¢ wymogi firmy /

energetyczne;.

7.5.1 Podtaczenie przetacznika wielopozycyjnego
Czarne ztacze RJ12 X14 stuzy do podtaczania .przetgcznika wielopozycyjnego” (opcjonalnego, niedostarczanego
7 urzadzeniem). Ztacze to znajduje sie z tytu ptyty obwodéw drukowanych, na gérze urzadzenia.

Schematy okablowania:

= Przetacznik wielopozycyjny ( — Podtaczanie przetacznika wielopozycyjnego ze wskaznikiem filtra -> strona
44 )

= Kombinacja przetacznikéw wielopozycyjnych [ — Podtaczanie dodatkowego przetacznika wielopozycyjnego ze
wskaznikiem filtra -> strona 45 )

Przetacznik wielopozycyjny mozna rowniez wykorzystac do aktywacyi 30-minutowego trybu wzmocnienia poprzez
przestawienie przetacznika w pozycje trybu 3 na nie wiecej niz 2 sekundy oraz natychmiastowe przestawienie go
z powrotem w pozycje trybu 1 lub 2. Tryb wzmocnienia mozna zresetowac, przestawiajac przetacznik do pozycji 3
na dtuzej niz 2 sekundy albo poprzez przestawienie go do trybu nieobecnosci.
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7.5.2 Podtaczenie eBus

Ostrzezenie

Kierunek podtgczenia stykéw ztgcza X17 ma znaczenie.
Potgczenie nie bedzie prawidtowe, jesli przewody zostang podigczone do nieodpowiednich zaciskow.

Zielone ztacze X17 stuzy do podtaczania akcesoriéw eBus.

Ztacze to znajduje sie z tytu ptyty obwoddw drukowanych, na gérze urzadzenia.

Fabrycznie kabel narzedzia serwisowego jest podtaczony do ztacza X17, ale mozna doda¢é dodatkowe akcesoria.
Ztacze X17 umozliwia podtaczenie wielu urzadzen.

Ztacze eBus moze by¢ uzywane do podtaczania nastepujacych akcesoriow:

= Brink Air Control [ — Podtaczanie sterownika Brink Air Control -> strona 47 )
= Brink Touch Control (= Podtaczanie sterownika Brink Touch Control -> strona 47 )
= Czujnik(i) CO » [ = Podtaczanie czujnikéw CO, -> strona 49 |

= Nagrzewnica wstepna ( — Podtaczanie nagrzewnicy wstepnej -> strona 51))

= Nagrzewnica wtérna ( — Podtaczanie nagrzewnicy wtérnej -> strona 52)

7.5.3 Podtaczenie 24 V

Ostrzezenie
Maksymalna moc ze ztgcza X16 i X18 to 5 VA na jedno wyjscie.

Dwa (2) czarne ztacza X16 i X18 stuza do zasilania akcesoriow 24 V.
Ztacza te znajduja sie z tytu ptyty obwoddw drukowanych, na gérze urzadzenia.

7.5.4 Podtaczenie czujnika wilgotnosci

Opcjonalny czujnik wilgotnosci nalezy podtaczyé do ztacza X07 na gtéwnej ptycie obwoddw drukowanych
urzadzenia.

Aby podtaczy¢ czujnik wilgotnosci do urzadzenia, nalezy zdjaé ostone ptyty drukowanej w celu uzyskania dostepu
do ztacza X07 na ptycie.

W tym celu nalezy uzy¢ kabla dostarczonego z czujnikiem.

Informacje o podtaczaniu czujnika wilgotnosci znajduja sie w temacie — Podtaczanie czujnika wilgotnosci ->
strona 48 .

7.5.5 Podtaczenie wyjscia sygnatu

Niebieskie ztacze X19 stuzy do przekazywania komunikatéw o filtrze, komunikatéw o btedach oraz sygnatéw
automatyki pozarowe;.

Ztacze to znajduje sie z tytu ptyty obwoddw drukowanych, na gérze urzadzenia.

Dziatanie tej funkcji jest ustawiane za pomoca parametru 16.1, patrz - Ustawienia -> strona 60 .

Zgodnie z ustawieniem ztacze X19 bedzie dziatac jako styk bezpotencjatowy.
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7.5.6 Podtaczenia External Bus

Tréjstykowe czerwone ztacze X15 umozliwia podtaczanie akcesoriéw ModBus i InternalBus.
Ztacze to znajduje sie z tytu ptyty obwoddw drukowanych, na gérze urzadzenia.

= Magistrala ModBus umozliwia taczenie urzadzenia np. z systemem automatyki budynkowej. Patrz -
Podtaczenia ModBus -> strona 25 .

= Magistrala InternalBus umozliwia taczenie urzadzen ze soba. Patrz — taczenie urzadzen za pomoca ztacza
Internal Bus -> strona 25 .

Funkcje tego ztacza nalezy ustawi¢ za pomoca parametréw od 14.1 do 14.4. Patrz = Ustawienia -> strona 60 .

7.5.6.1 Podtaczenia ModBus

[D Uwaga
Gdy opcja ModBus jest podtgczona i aktywna, trybu wentylacji nie mozna zmieni¢ za pomocg przycisku ani
podigczonego przetgcznika wielopozycyjnego. Podtgczone czujniki wilgotnosci réwniez nie bedg dziatac.

Urzadzenie mozna podtaczyé na przyktad do systemu automatyki budynkowej za pomoca czerwonego ztacza
ModBus X15.

Informacje na temat potaczen i prawidtowego ustawienia zworek ztaczy X12, X121 i X122 zawiera temat —
Schemat elektryczny -> strona 42 .

Funkcje tego ztacza mozna ustawi¢ za pomoca parametréw od 14.1 do 14.4. Patrz = Ustawienia -> strona 60 .

Wiecej informacji mozna znalez¢ w podreczniku ModBus dostepnym w witrynie internetowej firmy Brink Climate
Systems B.V..

7.5.6.2 Laczenie urzadzen za pomoca ztacza Internal Bus

Przestroga

Poniewaz polaryzacja ztgcza ma znaczenie, nalezy zawsze tgczy¢ ze sobg styki X15-1, X15-2 oraz X15-3
zlgcza Bus. Nigdy nie nalezy tworzy¢ potgczen miedzy stykami X15-1, X15-2 oraz X15-3!

(i) Uwaga

Do potgczenia stykow X15 nalezy uzy¢ skretki dwuzytowe;.

= Wszystkie potaczone urzadzenia Ease 200 Enthalpy pracuja w trybie wentylacji ustawionym na urzadzeniu
nadrzednym.

= Komunikaty o btedach wszystkich podtaczonych urzadzen sa wyswietlane na urzadzeniu nadrzednym
(czerwona migajaca dioda LED).

» Wszystkie sterowniki zewnetrzne i czujniki nalezy podtaczaé wytacznie do urzadzenia nadrzednego.

= Nalezy zmodyfikowac wartosci parametréw od 14.1 do 14.4, aby zapewnié prawidtowe dziatanie. Patrz >
Ustawienia -> strona 60 .
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Dla S2 (Slave 2 — urz.
podrzedne 2)::

parametr 8.1 — urz. podrzedne
parametr 14.1 — InternalBus

Dla M (master — urz. nadrzedne): Dla S1 (Slave 1 — urz.
parametr 8.1 — urz. nadrzedne podrzedne 2)::
parametr 14.1 — InternalBus parametr 8.1 — urz. podrzedne
parametr 14.1 — InternalBus
A = Przetacznik wielopozycyny
B = Czerwone ztacze 3-biegunowe
C = Kabel modutowy

D = Niskonapieciowy kabel 3-przewodowy
M = Urzadzenie nadrzedne (Master/

S1/52 = Urzadzenia podrzedne [Slave); za pomoca ztacza InternalBus mozna podtaczyc maksymalnie 10 urzadzeri
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8 Uruchomienie

/\ Niebezpieczeristwo
Przed rozpoczeciem prac przy urzadzeniu nalezy odtgczy¢ zasilanie.

Przestroga
Skonfigurowanie nieprawidtowych ustawieh moze powaznie zaktoci¢ prawidtowe dziatanie i obnizy¢
wydajnos¢ urzadzenia!

8.1 Procedura uruchomienia

Po zakonczeniu montazu mozna wtaczy¢ urzadzenie i rozpoczac prace:

= Wtaczy¢ urzadzenie [ > Wtaczanie i wytaczanie -> strona 27 ).
= Wybra¢ odpowiedni tryb wentylacji [ > Ustawianie trybu wentylacji -> strona 28 ).
= Zmodyfikowa¢ inne ustawienia (w razie potrzeby) [ = Zmiana ustawien -> strona 29 ).

8.2 Wtaczanie i wytaczanie

Wiaczanie:

1. Podtaczy¢ wtyczke zasilajaca 230V do sieci elektryczne;. ﬁ

2. Podczas uruchamiania urzadzenia zielona dioda LED na urzadzeniu jest wtaczona /
(przyciemniona). Gdy zielona dioda zgasnie, uruchamianie zostato zakonczone. W

3. Urzadzenie bedzie dziata¢ zgodnie z trybem ustawionym na przetaczniku /

wielopozycyjnym. Jesli do urzadzenia nie jest podtaczony przetacznik wielopozycyjny.
urzadzenie pracuje w trybie 1.

Wytaczanie:

1. Wyciagna¢ wtyczke zasilania 230 V z gniazdka instalacji elektrycznej.
2. Urzadzenie wytaczy sie. /
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8.3 Ustawianie trybu wentylacji

Prawidtowa wentylacja i dziatanie instalacji zapewniaja zdrowe $rodowisko i optymalny komfort wewnatrz
budynku.

Wydajnos¢ i zuzycie energii urzadzenia zaleza od spadku cisnienia w systemie przewodéw, jak réwniez od oporu
filtra.

Jesli wymagane warunki instalacji nie sa spetnione, zostanie automatycznie uaktywnione natezenie przeptywu
powietrza wyzszego trybu.

Natezenia przeptywu powietrza w poszczegélnych trybach wentylacji urzadzenia zostaty ustawione fabrycznie
w nastepujacy sposodb:

0. 50m 3/godz. 2. 100 m 3/godz.

1. 75m 3/godz. 3. 150 m 3/godz.

Urzadzenie jest wyposazone w przycisk i diode LED. Za pomoca przycisku mozna wybraé jeden z 4 trybow
wentylacji.

Tryb wentylacji mozna réwniez ustawi¢ lub zmieni¢ za pomoca podtaczonego sterownika zewnetrznego, jak
opisano w temacie — Opis -> strona 15 . Nalezy zapozna¢ sie z odpowiednia instrukcja sterownika zewnetrznego.

Ustawienie wymaganego trybu wentylacji za pomoca przycisku na urzadzeniu:

E] Uwaga
Jesli przycisk nie zostanie nacisniety przez 60 sekund, sterownik przetgczy sie z powrotem w tryb
uépienia.

E] Uwaga

Gdy dioda LED miga na zielono, nacisniecia przycisku bedg ignorowane.

1. Nacisnac jeden raz przycisk na urzadzeniu.

2. Sterownik urzadzenia wyjdzie z .trybu uspienia”, a zielona dioda LED wskaze obecnie ustawiony tryb
wentylacji, migajac 1, 2, 3 lub 4 razy. Liczba mignie¢ informuje, jaki tryb wentylacji jest obecnie ustawiony.

3. Nacisna¢ przycisk jeden raz, aby wybrac kolejny tryb wentylacji.

4. O aktywacji kolejnego trybu wentylacji beda informowac migniecia diody LED.

5. Nalezy powtarzac te czynnos¢, az zostanie wybrany odpowiedni tryb, sygnalizowany dioda LED. Po trybie 4
ponownie wybierany jest tryb 1.

6. Wymagany tryb wentylacji zostanie zapamietany, jesli przycisk nie zostanie nacisniety przez 60 sekund po
wybraniu trybu.

7. Po 60 sekundach sterownik urzadzenia wrdéci do .trybu uspienia”, a dioda LED zgasnie.

Do zapamietania:

Najwyzszy priorytet ma najwyzszy zazadany tryb wentylacji. Jesli przetacznik wielopozycyjny, sterownik Brink Air
Control lub Brink Touch Control jest podtaczony i ustawiony na tryb 3, trybu wentylacji nie mozna ustawi¢ na
nizszy tryb za pomoca przycisku na urzadzeniu.

Wyjatkiem jest tryb wentylacji 1. Jesli na urzadzeniu wybrano tryb 1, sterowanie z wykorzystaniem innych
przetacznikéw, czujnikow itp. nie jest mozliwe.

W przypadku podtaczonych czujnikow CO 9: Przeptyw powietrza bedzie ptynnie regulowany miedzy trybem 113
w zaleznosci od zmierzonych wartosci PPM. Patrz parametry od 6.1 do 6.9 w temacie = Ustawienia -> strona
60 .

W przypadku podtaczonego czujnika wilgotnosci wzglednej: Przeptyw powietrza zostanie przetaczony na tryb 3,

gdy czujnik wilgotnosci wzglednej jest aktywny (wysoka wilgotno$é). Patrz parametry 7.11 7.2 w temacie -
Ustawienia -> strona 60 .
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8.4 Zmiana ustawien

Wszystkie wymagane ustawienia i zmiany parametréw innych niz dotyczacych trybu wentylacji nalezy
konfigurowac za pomoca jednego z ponizszych elementdéw:

= Sterownik Brink Air Control (opcja)

= Sterownik Brink Touch Control (opcjonalnie — niektdrych ustawien nie mozna zmieni¢ za pomoca tego
sterownika)
= Narzedzie serwisowe [potaczenie tymczasowe tylko dla instalatoréw]

Informacje o sposobie zmiany ustawien nalezy znalez¢ w instrukcji obstugi podtaczonego sterownika. Instrukcje
mozna znalez¢ w sekcji pobierania w witrynie internetowej firmy Brink Climate Systems B.V..
Liste ustawieh urzadzenia mozna znalez¢ w temacie — Ustawienia -> strona 60 .

8.5 Przywracanie ustawien fabrycznych

Ostrzezenie

Po przywrdceniu ustawien fabrycznych parametr 14.1 musi zosta¢ ponownie ustawiony na magistrale
zewnetrzng Bus w menu ustawien!

E] Uwaga

Przywrécenie ustawien fabrycznych nie powoduje zresetowania komunikatu filtra.

Mozliwe jest przywrdcenie ustawien fabrycznych urzadzenia.
To dziatanie powoduje przywrdcenie wartosci fabrycznych wszystkich ustawien urzadzenia oraz usuniecie
wszystkich komunikatéw i kodéw bteddéw z menu serwisowego.

Ustawienia fabryczne mozna przywrdci¢ za pomoca opcjonalnego sterownika Brink Air Control lub narzedzia
serwisowego. Nalezy zapoznac sie z odpowiednia instrukcja w witrynie internetowej firmy Brink Climate Systems
B.V..

8.6 Kopiowanie ustawien urzadzenia

Za pomoca narzedzia serwisowego mozna skopiowac¢ kompletne ustawienia urzadzenia do innego urzadzenia.
W ten sposdb mozna tatwo skonfigurowad te same ustawienia w wielu urzadzeniach.
Przydaje sie to w sytuacjach, w ktorych wiele urzadzen jest instalowanych w ten sam sposab.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w instrukcji obstugi narzedzia serwisowego.
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2 Omowienie stanu diod LED
urzadzenia

Kolor |Wskazanie Gdy Znaczenie
WYL Brak Zasilanie nie jest podtgczone Urzadzenie WYtACZONE

Brak Zasilanie jest podtgczone Urzadzenie w trybie normalnej pracy
Zielony | Wt. (przyciemniona) Uruchamianie urzadzenia Brak komunikacji miedzy gtéwna ptytg PCB

a ptytg PCB przycisku. Dioda LED wytaczy sie
po nawigzaniu komunikacji.

MIGA Po pierwszym nacisnieciu przycisku Liczba mignie¢ wskazuje obecnie ustawiony
(1, 2, 3 lub 4 razy) tryb wentylacji.
Po drugim, trzecim, czwartym itd. Liczba migniec¢ informuje, ktory tryb
nacisnieciu przycisku (w ciggu wentylacji jest obecnie wybrany.

60 sekund od pierwszego nacisniecia)

Czerwony Wt Zawsze Komunikat filtra jest aktywny. Patrz -
Czyszczenie/wymiana filtra -> strona 36 .

MIGA Urzadzenie pracuje, przycisk nie jest Aktywny btad w urzadzeniu.
10 sekund, a nastepnie | wcisniety.
WYLACZA SIE
(powtarza sie co
3 godziny)
MIGA Po nacisnieciu przycisku, gdy biezacy Aktywny btad nieblokujacy w urzadzeniu.
10 sekund, a nastepnie | tryb wentylacji zostat zasygnalizowany
WYLACZA SIE mignieciem diody na zielono
Po ponownym nacisnieciu przycisku, Tryb wentylacji zostat zmieniony, gdy
gdy kolejny tryb wentylacji zostat w urzadzeniu aktywny jest btad
zasygnalizowany mignieciem diody na nieblokujacy.
niebiesko
MIGA Po pierwszym nacisnieciu przycisku Atkwyny btad blokujacy w urzadzeniu.
60 sekund, a nastepnie Nie mozna zmienic¢ trybu wentylacji,
WYLACZA SIE wentylatory sg wytgczone.
Niebieski| Wt Po podtaczeniu urzadzenia USB Podtaczono urzadzenie USB z wersja
Z NOWSZ3 wersjg oprogramowania, oprogramowania, ktéra jest nowsza niz
przycisk nie zostat nacisniety. wersja uruchomiona obecnie na urzadzeniu.
MIGA Po nacisnieciu przycisku urzadzenia, gdy | Trwa aktualizacja oprogramowania z pamieci
podtfaczona jest pamiec USB. usB

(i) Uwaga

Trybu wentylacji nie mozna zmieni¢ za pomoca przycisku na urzadzeniu, gdy swieci czerwona dioda LED.

Uwaga
Dioda LED na urzadzeniu zaswieci sie na niebiesko tylko wtedy, gdy do urzadzenia zostanie podtagczona
pamie¢ USB z nowszg wersjg oprogramowania.
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10 Btedy

/\ Niebezpieczeristwo
Przed rozpoczeciem prac przy urzadzeniu nalezy odtgczy¢ zasilanie.

(i) Uwaga

Bteddw nie mozna zresetowac za pomocg przycisku na urzgdzeniu.

10.1 Analiza btedow

Gdy urzadzenie wykryje btad:

= Urzadzenie: Dioda LED miga na czerwono; czestotliwos¢ zalezy od typu btedu.
» Po podtaczeniu/zainstalowaniu:

= Przetacznik 4-pozycyjny ze wskaznikiem filtra: dioda LED miga.

= Brink Air Control: symbol klucza i kod btedu na wyswietlaczu.

= Brink Touch Control: migajacy tréjkat na wyswietlaczu.

Typ btedu mozna odczytad za pomoca narzedzia serwisowego (potaczenie tymczasowe tylko dla instalatoral.
Mozna wyrdcnic 2 typy btedow:
Btad nieblokujacy:

* Dioda LED na urzadzeniu miga na czerwono raz na sekunde przez 10 sekund. Jest to powtarzane co 3 godziny
do momentu usuniecia/zresetowania btedu.

= Urzadzenie nadal pracuje (w ograniczonym trybie).
Btad blokujacy:

= Po aktywacji przycisku dioda LED miga na czerwono przez 60 sekund
= Urzadzenie wytaczy sie.

Petna lista kodéw bteddéw znajduje sie w temacie = Lista btedéw -> strona 32 . Jesli nie mozna usunac btedu,
nalezy skontaktowac sie z instalatorem.
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10.2 Lista btedow

A Niebezpieczenstwo
Przed rozpoczeciem prac przy urzgdzeniu nalezy odtgczy¢ zasilanie.

= Urzadzenie pozostaje w trybie btedu do momentu jego usuniecia.
= Wytaczenie i wtaczenie zasilania nie spowoduje usuniecia btedu.

= Urzadzenie zresetuje sie samo (automatyczny reset) po usunieciu btedu.

= Btedy blokujace oznaczono symbolem * umieszczonym za numerem btedu.

Kod |Dodatkowy| Przyczyna Dziatanie urzadzenia Dziatanie instalatora

btedu| kodbtedu

E000* | E1013 Zbyt wysoka Tryb gotowosci. Zaleznie od sytuacji:
temperatura powietrza = Poczekad, az powietrze na zewnatrz
zewnetrznego bedzie chtodniejsze.

= Upewnic¢ sie, ze powietrze zewnetrzne
wnikajace do urzadzenia nie jest
ogrzewane w otoczeniu, na przyktad
w obszarach pod dachdéwkami. W razie
potrzeby przenies¢ wlot powietrza w inne
miejsce.

= W przypadku zimnej pogody lub powietrza
zewnetrznego dostajacego sie znad
pokrycia dachowego: wymieni¢ czujnik
temperatury [NTC1).

E103 |E1200 Obejscie, ogdliny kod = Urzadzenie nadal = Sprawdzi¢ okablowanie.
btedu pracuje. = Wymieni¢ wigzke przewodéw lub obejscie.

= Obejscie nie dziata.

E104* |[E1122 Zbyt niskie obroty Tryb gotowosci. = Sprawdzi¢ okablowanie wentylatora
wentylatora wyciagowego.
wyciggowego = Wymieni¢ wigzke przewodéw lub

wentylator wyciagowy.
E1123 Zbyt wysokie obroty Tryb gotowosci. = Sprawdzi¢ okablowanie wentylatora
wentylatora wyciggowego.
wyciggowego = Wymieni¢ wiazke przewodéw lub
wentylator wyciagowy.

E105* [E1102 Zbyt niskie obroty Tryb gotowosci. = Sprawdzi¢ okablowanie wentylatora

wentylatora wlotowego wyciagowego.
= Wymieni¢ wiazke przewodoéw lub
wentylator wlotowy.
E1103 Zbyt wysokie obroty Tryb gotowosci. = Sprawdzi¢ okablowanie wentylatora
wentylatora wlotowego wyciggowego.
= Wymieni¢ wiazke przewodoéw lub
wentylator wlotowy.

E106* |E1300 Uszkodzenie czujnika Tryb gotowosci. = Sprawdzi¢ okablowanie czujnika
temperatury powietrza temperatury powietrza zewnetrznego
zewnetrznego (NTC1) (NTC1).

= Wymienic wiazke przewoddw lub czujnik
temperatury.

E107* |E1310 Uszkodzenie czujnika Tryb gotowosci. = Sprawdzi¢ czujnik temperatury powietrza
temperatury powietrza wywiewanego (NTC2).
wywiewanego (NTC2) = Wymieni¢ wigzke przewodéw lub czujnik

temperatury.
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Kod |Dodatkowy| Przyczyna Dziatanie urzadzenia Dziatanie instalatora
btedu | kodbtedu
E2500 Bfad portu USB = Urzadzenie nadal = Sprawdzi¢/wymieni¢ przekaznik/pamied
pracuje. USB.
= Port USB nie nadaje sie | = Sprawdzi¢ okablowanie akcesoriow USB.
do uzytku. = Wymieni¢ wiazke przewodéw lub
= Bezprzewodowe czujniki akcesorium USB.
i sterowniki nie dziatajg | = Jesli powyzsze dziatania nie pomoga,
wymieni¢ ptyte PCB urzadzenia.
E2501 Nieobstugiwana klasa = Urzadzenie nadal = Sprawdzié¢/wymieni¢ przekaznik/pamigé
USB pracuje. USB.
= Port USB nie nadaje sie | = Sprawdzi¢ okablowanie akcesoriéw USB.
do uzytku. = Wymieni¢ wiazke przewodéw lub
= Bezprzewodowe czujniki akcesorium USB.
i sterowniki nie dziatajg. | = Jesli powyzsze dziatania nie pomoga,
E124 wymienic¢ ptyte PCB urzadzenia.
E2502 Btad komunikacji USB = Urzadzenie nadal = Sprawdzi¢/wymieni¢ przekaznik/pamiec
pracuje. USB.
= Port USB nie nadaje sie | = Sprawdzi¢ okablowanie akcesoriéw USB.
do uzytku. = Wymienic wiazke przewodéw lub
= Bezprzewodowe czujniki akcesorium USB.
i sterowniki nie dziatajg. | = Jesli powyzsze dziatania nie pomoga,
wymieni¢ ptyte PCB urzadzenia.
E2503 Przecigzenie zasilania = Urzadzenie nadal = Sprawdzié¢/wymienié przekaznik/pamied
USB pracuje. USB.
= Port USB nie nadaje sie | = Wymieni¢ akcesoria USB.
do uzytku.
= Bezprzewodowe czujniki
I sterowniki nie dziataja.
E152 |E1001 Btad pamigci Flash Zatrzymac praceg urzadzenia, | = Wymieni¢ gtéwna ptyte PCB.
jesli to mozliwe.
E153 |E1002 Bfad inicjowania pamigci | Urzadzenie pracuje w trybie | « Wymieni¢ gtéwna ptyte PCB.
EEPROM (i2c) wentylacji 2.
E155 |E2001 Nie znaleziono ptyty PCB | Urzadzenie nie dziata. = Uszkodzona ptyta PCB przycisku.
przycisku = Stara wersja oprogramowania ptyty PCB
przycisku. Wymienié ptyte PCB przycisku.
E170 |E2601 Brak potaczenia = Urzadzenie nadal Przewodowy czujnik CO 5:
z czujnikiem CO ; pracuje. = Sprawdzi¢ okablowanie czujnika CO 5.
* Brak sterowania = Wymieni¢ wiazke przewoddéw czujnika CO
czujnikiem CO 7 ).
Bezprzewodowy czujnik CO 5:
= Wtozy¢ przekaznik USB.
= Wymienic¢ czujnik CO 5.
E2602 Czujnik CO ; zgtasza btad | = Urzadzenie nadal Przewodowy czujnik CO ;:

pracuje.
* Brak sterowania
czujnikiem CO 2

= Sprawdzi¢ okablowanie czujnika CO 5.
= Wymienic¢ wiazke przewodoéw czujnika CO
2.
Bezprzewodowy czujnik CO 5:
= Wtozy¢ przekaznik USB.
= Wymienic¢ czujnik CO 5.
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Kod |Dodatkowy| Przyczyna Dziatanie urzadzenia Dziatanie instalatora
btedu | kodbtedu
E171 |E2701 Utrata potaczenia = Urzadzenie nadal = Sprawdzi¢/naprawic zasilanie
z nagrzewnica wstepna pracuje. nagrzewnicy wstepnej.
= Nagrzewnica wstepna = Sprawdzi¢/naprawic bezpiecznik
jest wytaczona. nagrzewnicy wstepnej.
= Zabezpieczenie przed = Sprawdzi¢ okablowanie sygnatowe
zamarzaniem bez nagrzewnicy wstepnej.
nagrzewnicy wstepnej. = Jesli powyzsze dziatania nie pomoga,
wymieni¢ nagrzewnice wstepna.
E2702 Btad czujnika = Urzadzenie nadal = Sprawdzi¢ okablowanie sygnatowe
nagrzewnicy wstepnej pracuje. nagrzewnicy wstepnej.
= Nagrzewnica wstepna = Naprawi¢ wiazke przewodoéw lub
jest wytaczona. wymieni¢ nagrzewnice wstepna.
= Zabezpieczenie przed
zamarzaniem bez
nagrzewnicy wstepnej.
E2703 Bfad elementu grzejnego | = Urzadzenie nadal = Sprawdzi¢ bezpieczniki termiczne.
nagrzewnicy wstepnej pracuje. = Sprawdzi¢ okablowanie nagrzewnicy
= Nagrzewnica wstepna wstepne;.
jest wytgczona. = Naprawi¢ wigzke przewodéw lub
= Zabezpieczenie przed wymieni¢ nagrzewnice wstepna.
zamarzaniem bez
nagrzewnicy wstepnej.
E172 |E2801 Utrata potaczenia = Urzadzenie nadal = Sprawdzi¢/naprawic zasilanie
z nagrzewnica wtorng pracuje. nagrzewnicy wtérnej.
= Nagrzewnica wtdrna = Sprawdzi¢/naprawic bezpiecznik
jest wytaczona. nagrzewnicy wtérnej.
= Sprawdzi¢ okablowanie sygnatowe
nagrzewnicy wtérne;j.
= Jesli powyzsze dziatania nie pomoga,
wymieni¢ nagrzewnice wtorna.
E2802 Bfad czujnika = Urzadzenie nadal = Sprawdzi¢ okablowanie sygnatowe
nagrzewnicy wtérnej pracuje. nagrzewnicy wtérnej.
= Nagrzewnica wtdrna = Naprawi¢ wigzke przewoddéw lub
jest wytaczona. wymieni¢ nagrzewnice wtérna.
E2803 Bfad elementu grzejnego | = Urzadzenie nadal = Sprawdzi¢ bezpieczniki termiczne.
nagrzewnicy wtérnej pracuje. = Sprawdzi¢ okablowanie sygnatowe
= Nagrzewnica wtdrna nagrzewnicy wtérnej.
jest wytgczona. = Naprawi¢ wigzke przewodéw lub
wymieni¢ nagrzewnice wtérna.
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11 Konserwacja

11.1 Ogolna konserwacja

Aby zapewnié prawidtowe dziatanie urzadzenia, nalezy je regularnie konserwowac.

Nalezyte konserwowanie urzadzenia ma pozytywny wptyw na jakos$¢ powietrza i poziom hatasu w budynku oraz
na wydajnos¢ i trwatos¢ urzadzenia.

Firma Brink Climate Systems B.V. zaleca zawarcie z instalatorem umowy na konserwacje urzadzenia.

11.2 Interwat konserwacji

Ponizej przedstawiono wymagane okresy konserwacji urzadzenia i powiazanych podzespotéw.
W przypadku stwierdzenia, ze urzadzenie jest bardzo zanieczyszczone podczas okresowej konserwacji, nalezy
skroci¢ interwaty.

KONSERWACJA WYKONYWANA PRZEZ UZYTKOWNIKA

ELEMENT DZIALANIE INTERWAL
Filtry Czyszczenie 3 miesigce*
Wymiana 6 miesiecy*

* Komunikat o filtrze na urzadzeniu (lub wtaczona czerwona dioda LED) informuije, czy filtry wymagaja
czyszczenia lub wymiany. Filtry nalezy czyscic tylko raz. Gdy jest konieczne kolejne czyszczenie, nalezy je
wymienic.

Komunikat o filtrze jest réwniez prezentowany na przetaczniku wielopozycyjnym ze wskaznikiem filtra [czerwona
dioda LED wtaczonal.

KONSERWACJA WYKONYWANA PRZEZ INSTALATORA
ELEMENT DZIALANIE INTERWAL
Wloty powietrza/kratki** Czyszczenie 12 miesiecy
Urzadzenie Sprawdzenie pod katem nieprawidtowosci i odgtoséw 12 miesiecy
Filtry Wymiana filtrow 12 miesiecy
Whnetrze urzadzenia Sprawdzenie i wyczyszczenie elementéw we wnetrzu 36 miesiecy
urzadzenia
Wentylatory Sprawdzenie i wyczyszczenie wentylatoréw 36 miesiecy
Wymiennik ciepta Sprawdzenie i wyczyszczenie wymiennika ciepta 36 miesiecy
Zawor obejsciowy + silnik Sprawdzenie dziatania i wyczyszczenie obejscia 36 miesiecy
Obudowa urzadzenia Sprawdzenie pod katem nieprawidtowosci i wyczyszczenie 48 miesiecy
obudowy od wewnatrz
Przewody powietrza** Sprawdzenie i wyczyszczenie przewodow wylotowych 72 miesiecy
Sprawdzenie i wyczyszczenie przewodow wlotowych 96 miesiecy

** W sprawie wymaganych procedur czyszczenia nalezy sie skonsultowa¢ z dostawca wlotéw powietrza/kratek
i kanatow powietrza.
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11.3 Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

A Niebezpieczenstwo
Przed rozpoczeciem prac przy urzgdzeniu nalezy odtgczy¢ zasilanie.

Ostrzezenie

= Nigdy nie uruchamiaé urzadzenia bez filtrow.

= Zachowac ostroznos¢ podczas korzystania ze sprezonego powietrza.

= Do czyszczenia czesci i podzespotow nalezy uzywac detergentéw o neutralnym pH.

[I] Uwaga

Zanotowac i zaznaczy¢ lokalizacje oraz potozenie podzespotow przed demontazem. Zamontowac je
w dokfadnie taki sam sposéb.

11.3.1 Czyszczenie/wymiana filtra

Dioda LED na urzadzeniu zaswieci sie na state na CZERWONO, informujac o koniecznosci wyczyszczenia lub
wymiany filtrow.
Gdy jest aktywny ten komunikat filtra, trybu wentylacji nie mozna regulowac za pomoca przycisku.

Jesli podtaczony/zainstalowany:

= Przetacznik 4-pozycyjny ze wskaznikiem filtra: dioda LED podéwietlona na czerwono na przetaczniku 4-
pozycyjnym.

= Brink Air Control: komunikat ..Filtr” na wyswietlaczu.

= Brink Touch Control: migajacy tréjkat na wyswietlaczu i komunikat .. FIL".

Czyszczenie lub wymiana filtrow:

1. Wytaczyc zasilanie.

2. Zdjac¢ 2 zaslepki filtra.

3. Wyjaé filtry (zapamietac ich umiejscowienie).

4. Wyczyscid filtry odkurzaczem i zamontowac je ponownie albo zamontowad nowe filtry.

5. Zamontowac z powrotem zaslepki filtra.

6. Podtaczy¢ z powrotem zasilanie.

7. Poczekad na zakonczenie procedury uruchamiania urzadzenia.

8. Zresetowad komunikat filtra, naciskajac i przytrzymujac przycisk na urzadzeniu przez 5 sekund.
9. Czerwona dioda LED zgasnie, a komunikat filtra zostanie zresetowany.

1 2 3
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11.4 Konserwacja wykonywana przez instalatora

A Niebezpieczenstwo
Przed rozpoczeciem prac przy urzgdzeniu nalezy odtgczy¢ zasilanie.

Ostrzezenie

= Nigdy nie uruchamiaé¢ urzadzenia bez filtrow.
= Zachowac ostroznos¢ podczas korzystania ze sprezonego powietrza.
= Do czyszczenia czesci i podzespotow nalezy uzywac detergentéw o neutralnym pH.

[I] Uwaga

Zachowac¢ ostroznos¢ podczas demontazu wymiennika ciepta. Wewnatrz wymiennika ciepta moze
znajdowac sie woda.

11.4.1 Demontaz podzespotow

Przed wymontowaniem czesci z urzadzenia:

= Uruchomi¢ urzadzenie w najwyzszym trybie wentylacji na 5 minut, aby sprawdzic, czy nie wystepuja hatasy
i/lub wibracje.

» Sprawdzi¢ dziatanie obejscia za pomoca narzedzia serwisowego.

= Sprawdzi¢ dziatanie nagrzewnicy wstepnej (jesli jest zamontowana) za pomoca narzedzia serwisowego.

= Sprawdzi¢ dziatanie nagrzewnicy wtdrnej (jesli jest zamontowana) za pomoca narzedzia serwisowego.

1 2

7="Torx 720
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/\\ Ostrzezenie
Nie przecina¢ tasmy mocujace;.

Odtaczy¢ ztacza silnika obejscia.
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Po zakonczeniu wszystkich prac konserwacyjnych przy czesciach wewnetrznych:

1. Ostroznie zamontowac czesci z powrotem w urzadzeniu.
= Nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci czynnosci przedstawione w procedurze demontazu.

2. Podtaczy¢ zasilanie.
3. Sprawdzic¢, czy urzadzenie pracuje prawidtowo przy réznych ustawieniach.
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11.4.2 Konserwacja wnetrza urzadzenia

1. Zdemontowac wszystkie wewnetrzne czesci urzadzenia: = Demontaz podzespotéw -> strona 37 .

2. Wyczysci¢ wnetrze obudowy urzadzenia za pomoca miekkiej szczotki i odkurzacza, aby usunac caty kurz
I zanieczyszczenia.

3. Sprawdzi¢, czy wewnatrz urzadzenia nie ma widocznych uszkodzen lub innych nieprawidtowosci.

11.4.3 Konserwacja wentylatora

A Niebezpieczenstwo
Nagromadzenie brudu na obudowie silnika wentylatora moze doprowadzi¢ do jego przegrzania.

E] Uwaga

Zanieczyszczenia na wirniku mogg powodowacé wibracje, ktére skracajg zywotnos¢ wentylatorow.

1. Wymontowac¢ wentylatory z urzadzenia: = Demontaz podzespotéw -> strona 37 .

2. Ostroznie wyczyéci¢ oba wentylatory miekka szczotka i odkurzaczem i/lub sprezonym powietrzem.
3. Sprawdzi¢ wentylatory pod nastepujacym katem:

= /anieczyszczenia

= Uszkodzenia (topatki/obudowa/anemometr)

= Hatas

= Wibracje

= Korozja
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11.4.4 Konserwacja wymiennika ciepta

Ostrzezenie
Do czyszczenia czesci i podzespotow nalezy uzywacé detergentéw o neutralnym pH.

Ostrzezenie
Nie uzywac¢ wysokocisnieniowej myjki wodnej ani powietrznej, gdyz moze ona uszkodzi¢ membrany
wymiennika ciepta.

Przestroga
Ptytowe wymienniki ciepta nalezy czysci¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby unikng¢
uszkodzenia membran.

Przestroga
Wymiennik ciepta nalezy czyscic¢ przeciwnie do kierunku przeptywu powietrza, aby zapobiec
przedostawaniu sie zanieczyszczen do wymiennika ciepta.

Wymiennik ciepta Enthalpy nalezy regularnie sprawdzad pod katem zabrudzen i w razie potrzeby czyscic.
Co najmniej raz w roku nalezy wyczys$ci¢ wymiennik ciepta w celu utrzymania jego skutecznosci utajone;j.

1. Zdemontowa¢ wymiennik ciepta - Demontaz podzespotéw -> strona 37 . 6‘}@,@’@
7
0

2. Wyczys¢ obszar wymiennika ciepta wewnatrz urzadzenia.

3. Wyczysc zewnetrzna czesé wymiennika ciepta za pomoca miekkiej szczotki i odkurzacza,
aby usunad kurz i zanieczyszczenia.

4. Umiarkowane zanieczyszczenia mozna usunac poprzez ostrozne przeptukanie
wymiennika ciepta woda z kranu (maks. 60°C). W razie potrzeby mozna doda¢ tagodny
detergent - zalecamy dostepne w handlu tagodne detergenty do membran tekstylnych.

5. Ostroznie umies¢ wymiennik w pozycji, w ktérej woda moze naturalnie wyptyna¢, nie
wstrzasaj ani nie wypychaj wody na site.

. Zmien pozycje tak, aby cata woda mogta wyptynac.
. Pozostawi¢ wymiennik do catkowitego wyschniecia na powietrzu.
. Po zakonczeniu czyszczenia doktadnie przeptukaé wymiennik ciepta woda.

O 00O 3 O~

. Przed ponownym zamontowaniem pozostawi¢ wymiennik ciepta do maksymalnego
wyschniecia.

11.4.5 Konserwacja obejscia

1. Zdemontowac wszystkie wewnetrzne czesci urzadzenia: = Demontaz podzespotéw -> strona 37 .

2. Oczyscic obejscie za pomoca miekkiej szczotki i odkurzacza, aby usunaé caty kurz i zanieczyszczenia.

3. Sprawdzi¢, czy nie ma uszkodzen lub innych nieprawidtowosci.
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12 Schemat elektryczny
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C1
Cc2
C3
C5
C8

Ptyta Basic UWA2-B

. X12 to zworka rezystancji obcigzenia (120 W) ModBus;

(zdja¢, jesli rezystancja obcigzenia jest zapewniana przez system ModBus)
W przypadku uzywania systemu ModBus zdjaé zworki X121 i X122.

Wtyczka potaczenia narzedzia serwisowego

. Zasilanie 230V, b0 Hz

. Wentylator nawiewny (wersja praworecznal

*Wentylator wyciggowy (wersja lewostronnal

Wentylator wyciagowy (wersja prawostronna)
*Wentylator nawiewny (wersja lewostronnal

Czujnik temperatury powietrza NTC 1 (powietrze z zewnatrz)
Czujnik temperatury powietrza NTC 2 (powietrze wylotowe)
Silnikowy zawdr obejsciowy

Przycisk

Dioda LED stanu

Ztacze USB

Pamieé USB do aktualizowania oprogramowania (brak w zestawie z urzadzeniem)

Brink Air Control (option)

Czujnik CO 9 eBus (opcjal

Wentylacja sterowana zapotrzebowaniem z zaworem strefowym 2.0 (opcja)
Nagrzewnica wstepna (opcjal

Brink Touch Control (Option)

Podtaczenie do systemu ModBus (opcja)

Przetacznik wielopozycyjny (opcjal

Czujnik wilgotnoéci (opcja)

= brazowy

= niebieski

= zielony/z6tty
= bialy

= szary

C10 = 26ty

C1
C1

1 = zielony
7 = rbéiowy

Ease 200 Enthalpy 618059-D
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13 Podtaczanie akcesoriow
elektrycznych

13.1 Podtaczanie przetacznika wielopozycyjnego

Przetacznik wielopozycyjny nalezy podtaczy¢ do ztacza modutowego X14 na ptycie gtéwnej. To ztacze X14 jest
dostepne z tytu ptyty, na gérze urzadzenia.
Zaleznie od typu podtaczonego przetacznika wielopozycyjnego mozna zastosowad wtyczke RJ11 lub RJ12.

| [Najlepsza opcjal
@2 W przypadku korzystania z przetacznika 4-pozycyjnego ze wskaznikiem filtra nalezy zawsze
’ stosowad wtyczke RJ12 oraz 6-przewodowy kabel modutowy.

stosowad wtyczke RJ11 oraz kabel 4-przewodowy.

@ W przypadku korzystania z przetacznika 3-pozycyjnego bez wskaznika filtra nalezy zawsze

13.1.1 Podtaczanie przetacznika wielopozycyjnego ze wskaznikiem filtra

Podtaczy¢ 4-pozycyjny przetacznik ze wskaznikiem filtra zgodnie z ponizszym opisem.
Podtaczony przetacznik bedzie dziata¢ natychmiast po podtaczeniu. Zmiana ustawien parametréw nie jest
konieczna.

- -

P d ~
Vs @ N
\
! Rt < 7, SI\ RJ12/6
' Cc3 7/ Cc3 l
\ c4 c4 /
C5 i C5
\ /7
~ C6 c6 -
W e ar ar e e ar e as ar e as e e e e -

A = Urzadzenie
B = Przetacznik 4-pozycyjny ze wskaznikiem filtra
C = Kabel modutowy

E] Uwaga
W przypadku stosowania kabla modutowego ,wypustki” obu wtykéw muszg by¢ skierowane w strone
oznaczenia na kablu. Kolory kabli C1-C6 moga sie rézni¢ zaleznie od typu zastosowanego kabla

modutowego.
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13.1.2 Podtaczanie dodatkowego przetacznika wielopozycyjnego ze wskaznikiem filtra

Podtaczy¢ wiele 4-pozycyjnych przetacznikow ze wskaznikiem filtra zgodnie z ponizszym opisem.
Podtaczone przetaczniki beda dziataé natychmiast po podtaczeniu. Zmiana ustawieh parametrow urzadzenia nie
jest konieczna.

pu

! Rut26 s RJ12/6
' C3 7/ C3 l
\ c4 c4 /
C5 /7 C5
\ /
~ C6 C6 -
- ar ar ar o o o o e o o o o e -—

A = Urzadzenie

BT = Przetacznik wielopozycyjny ze wskaznikiem filtra

B2 = Dodatkowy przetacznik wielopozycyjny ze wskaznikiem filtra
C = Rozdzielacz

D = Kabel modutowy.

E] Uwaga
W przypadku stosowania kabla modutowego ,wypustki” obu wtykdéw muszg by¢ skierowane w strone
oznaczenia na kablu. Kolory kabli C1-C6 moga sie rézni¢ zaleznie od typu zastosowanego kabla

modutowego.
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13.2 Podtaczanie bezprzewodowych elementow sterujacych i czujnikow

Urzadzenie Brink oferuje serie czujnikéw / sterownikéw zdalnych, ktére mozna podtaczy¢ do systemu odzysku
ciepta (G) za pomoca nadajnika/odbiornika (przekaznika) USB (F). Seria ta obejmuje 5 typdw bezprzewodowych
czujnikow / sterownikéw zdalnych [A-E). Dostepny jest réwniez opcjonalny wzmacniacz sygnatu (H).

Informacje dotyczace podtaczania, ustawiania i obstugi bezprzewodowych sterownikéw zdalnych / czujnikéw
mozna znalez¢é w odpowiednie] instrukcji w witrynie firmy Brink Climate Systems B.V..

Q SN ® N © O

1 2 1 2 AuTO
AUTO
[0 Servce 1 SR serce
& 3 0) 3 O
o)
RH
r—— - - - - - - - = A

N N

D E

A = Bezprzewodowy przetacznik 3-pozycyjny

B = Bezprzewodowy czuinik CO2 z przetacznikiem 3-pozycyjnym

C = Bezprzewodowy czujnik wilgotnosci wzglednej z funkcja wzmocnienia

D = Bezprzewodowy czuinik CO »

E = Bezprzewodowy czujnik wilgotnosci wzgledney

F = Bezprzewodowy nadajnik/odbiornik

G = Urzadzenie do odzysku ciepta ze ztagczem USB [na przyktad Ease 200 Enthalpy)
H = Wzmacniacz sygnatu lopcjal

Brink / 46 Ease 200 Enthalpy 61805%9-D



13.3 Podtaczanie sterownika Brink Air Control

[D Uwaga
Przewdd od styku 1 ztgcza sterownika akcesoria jest taczony ze stykiem 2 ztgcza X17.
Przewdd od styku 2 ztgcza sterownika akcesoria jest taczony ze stykiem 1 ztgcza X17.

Podtaczy¢ sterownik Brink Air Control zgodnie z ponizszym opisem. Zapoznac¢ sie réwniez z instrukcja dotaczona
do sterownika Air Control.

Sterownik Air Control bedzie dziata¢ natychmiast po podtaczeniu. Zmiana ustawien parametréw urzadzenia nie
jest konieczna.

A = Urzadzenie.

B = Sterownik Air Control [opcja)

C = Dwuprzewodowe kable sterujace

D = Zielona wtyczka przykrecana dwubiequnowa ztacza X17 ptyty PCB

Air Control obstuguje Ease 200 Enthalpy od wersji oprogramowania 18.

13.4 Podtaczanie sterownika Brink Touch Control

E] Uwaga
Przewdd od styku 1 ztgcza sterownika akcesoria jest fgczony ze stykiem 2 zigcza X17.
Przewdd od styku 2 ztgcza sterownika akcesoria jest fgczony ze stykiem 1 zlgcza X17.

Podtaczy¢ sterownik Brink Touch Control zgodnie z ponizszym opisem. Zapoznac sie réwniez z instrukcja
dotaczona do sterownika Touch Control.

Sterownik Touch Control bedzie dziata¢ natychmiast po podtaczeniu. Zmiana ustawien parametréw urzadzenia
nie jest konieczna.

L L
/\
() L m nr.1 nr.2
ﬁ\[—]

A = Urzadzenie

B = Plyta bazowa sterownika Touch Control

C = Dwuprzewodowe kable sterujace

D = Zielona wtyczka przykrecana dwubiegunowa ztacza X17 ptyty PCE
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13.5 Podtaczanie czujnika wilgotnosci

A Niebezpieczenstwo
Przed rozpoczeciem prac przy urzgdzeniu nalezy odtgczy¢ zasilanie.

Podtaczy¢ czujnik wilgotnosci wzglednej w sposob opisany ponizej. Zapoznac sie réwniez z instrukcja obstugi
czujnika wilgotnosci wzglednej.

1. Wykreci¢ 2 sruby T20 z przedniej pokrywy urzadzenia.

2. Odsunac gdérna czes¢ przedniej pokrywy od urzadzenia.

3. Uniesé¢ przednia pokrywe ze wspornikdw i zdjac ja z urzadzenia.

4. Wykreci¢ 2 $ruby (T20)z pokrywy ptyty PCB.

5. Zdja¢ pokrywe ptyty PCB.

6. Podtaczy¢ przewdd czujnika RH (E] do pozycji X07 na ptycie PCB.

7. Ponownie zamontowac ptyte PCB.

8. Zamontowad z powrotem pokrywe przednia na urzadzeniu.

9. Do aktywacji czujnika wilgotnosci wzglednej stuza parametry 7.117.2. Patrz temat — Ustawienia -> strona
60 .

A = Pokrywa przednia E = Kabel czujnika RH (dostarczany w zestawie czujnika RH)

B = Urzadzenie F = Czujnik RH (wilgotnosci)

C = Ptyta PCB G = Kanat powietrza wylotowego

D = Pokrywa ptyty PCB
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13.6 Podtaczanie czujnikow CO.

Podtaczy¢ czujniki CO 9 zgodnie z ponizszymi wskazdéwkami. Zapoznac sie réwniez z instrukcja dotaczona do
czujnika CO ».

= Mozna podtaczy¢é maksymalnie 4 czujniki CO ».

= Skonfigurowac przetaczniki DIP odpowiednio do podtaczonego czujnika CO ».

» Do wtaczania lub wytaczania funkcji czujnikdw CO » w urzadzeniu stuzy parametr 6.1.

= W razie potrzeby nalezy ustawi¢ minimalne i maksymalne wartosci PPM kazdego czujnika CO 5, za pomoca
parametrow od 6.2 do 6.9 urzadzenia.
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A = Urzadzenie
B = 2-przewodowy kabel sterujacy dla zasilania 24 V [czarne wtyczki)

C = 2-przewodowy kabel sterujgcy dla ztacza eBus (zielone wiyczkil
D = Czujniki CO »
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13.7 Podtaczania wentylacji na zadanie

Funkcja wentylacji na zadanie umozliwia dopasowanie wymogdow wentylacji do jakosci powietrza. Takie
dopasowanie wymogoéw wentylacji mozna zrealizowac¢ na dwa rézne sposoby: na podstawie wskazan czujnika CO
o oraz na podstawie czasu. Do tego celu sa dostepne dwa rézne zestawy podzespotéw. Mozliwa jest réwniez
obstuga reczna za pomoca dodatkowego przetacznika wielopozycyjnego.

Informacje o ustawianiu, obstudze i podtaczaniu funkcji wentylacji na zadanie 2.0 mozna znalez¢ w instrukcji
instalacji dostarczonej z urzadzeniem sterujacym.
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1 = Zawor strefowy funkcji wentylacji na zadanie

2 =Zasilanie 24 V DC

3 = Brink Air Control

4 = Silnik zaworu strefy

5 =Zltacze eBus X17 w urzadzeniu

6 = Czujniki CO » [stosowane tylko z funkcja wentylacji na zadanie na podstawie CO o]
7 = Plyta PCE funkcyi wentylacyi na Zzadanie

8 = Ustawienie przetacznika DIP dla zaworu strefy na ptycie PCB
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13.8 Podtaczanie nagrzewnicy wstepnej

[D Uwaga

Podtgczyc tylko 1 nagrzewnice wstepng do urzadzenia.

Podtaczy¢ nagrzewnice wstepna zgodnie z ponizszym opisem. Zapoznad sie réwniez z instrukcja dotaczona do
nagrzewnicy wstepnej.

= Zamontowacd nagrzewnice wstepna w przewodzie powietrza zewnetrznego urzadzenia.

= Podtaczyd przewdd sygnatowy do ztacza X17 na urzadzeniu.

= Nie montowac nagrzewnicy wstepnej do géry nogami!

= Prawidtowo ustawié przetaczniki DIP nagrzewnicy wstepnej (G).

* Prawidtowo ustawi¢ parametr 5.1.

= Po zakonczeniu montazu podtaczy¢ wtyczke zasilajaca do zrédta napiecia 230 V.

X17

A = Urzadzenie Ease 200 Enthalpy

B = Ptyta PCB UVPT

C = Element grzejny

D = Czujnik temperatury

E = Kierunek przeptywu powietrza

F = Ogranicznik ciepta (2 szt.]

G = Ustawienie przetacznika DIP nagrzewnicy wstepnej urzadzenia
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13.9 Podtaczanie nagrzewnicy wtornej

E] Uwaga

Podtgczy¢ tylko 1 nagrzewnice wtérng do urzadzenia.

Podtaczy¢ nagrzewnice wtdrna zgodnie z ponizszym opisem. Zapoznac sie réwniez z instrukcja dotaczona do
nagrzewnicy wtérne;j.

= Zamontowad nagrzewnice wtérna w przewodzie powietrza nawiewanego do budynku.

= Podtaczyd przewdd sygnatowy do ztacza X17 na urzadzeniu.

= Nie montowac nagrzewnicy wtérnej do géry nogami.

= Prawidtowo ustawi¢ przetaczniki DIP nagrzewnicy wtérnej (G).

» Prawidtowo ustawié parametry 5.115.3.

= Po zakonczeniu montazu podtaczy¢ wtyczke zasilajaca do zrédta napiecia 230 V.

A = Urzadzenie Ease 200 Enthalpy

B = Plyta PCB UVPT

C = Element grzejny

D = Czujnik temperatury

E = Kierunek przeptywu powietrza

F = Ogranicznik ciepta (2 szt.)

G = Ustawienie przetacznika DIP nagrzewnicy wtdrnej
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14 Odptyw skroplin

14.1 Sytuacje wyjatkowe

Ostrzezenie

Nagromadzenie wilgoci moze prowadzi¢ do wyciekéw wody.
W wyjatkowych sytuacjach, np. podczas ogrzewania wilgotnych doméw w nowym budownictwie, nalezy
zastosowac¢ dodatkowg naturalng wentylacje lub podtaczy¢ odptyw skroplin, aby zapobiec ewentualnym
problemom z wilgocig. Patrz — Odptyw skroplin -> strona 53
(W typowych warunkach pracy entalpiczne urzadzenie wentylacyjne nie wymaga odptywu skroplin).

14.2 Zamawianie syfonu

Opis czesci Numer katalogowy
Syfon 532762
Specyfikacja techniczna [mm]

Srednica zewnetrzna wylotu syfonu 832

Ease 200 Enthalpy 618059-D
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14.3 Wymiary

662

87,5 385 87,5

[} 54 21 § [

315

180

160,5
160,5

Wszystkie wymiary podano w mm.
Wylot odptywu skroplin znajduje sie w dolnej czesci urzadzenia, po lewej lub prawej stronie w zaleznosci od wersji. Patrz

temat - Przytacza -> strona 13.
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14.4 Podtaczanie odptywu skroplin
[D Uwaga

Zastosowac szczypce uniwersalne, aby zdjgé pokrywe syfonu.

Ostrzezenie
Nie nalezy przykleja¢ syfonu do urzgdzenia.

Ostrzezenie
Nie nalezy przykleja¢ przytgczy odptywu skroplin do wylotu syfonu.

(i) Uwaga

Przed zamontowaniem syfonu nalezy natozyé Srodek smarny, np. bezkwasowg wazeline, na pierscien
uszczelniajgcy.

Wewnatrz urzadzenia moze dojs¢ do kondensacji pary wodnej, ktéra musi zosta¢ prawidtowo odprowadzona do

domowej kanalizacji.

Wraz z urzadzeniem dostarczany jest syfon z wbudowanym aeratorem (B).

Podtaczenie urzadzenia do odptywu skroplin:

1.
2.

Zamontowa¢ syfon (B) w dolnej czesci urzadzenia (potaczenie bagnetowe).
Podtaczyé wylot syfonu (@ 32 mm) do domowego systemu kanalizacji za pomoca odtaczanych ztgczy (C+D).

Uwagi

moowrP

Montaz syfonu B 8
. Rézne mozliwe przytacza odptywu skroplin ‘j %
. Ztacze odtaczane
. Przyktadowy pochtaniacz zapachéw ®

Podtaczenie syfonu moze by¢ proste lub katowe. Nalezy sie upewnic¢, ze skropliny sptywaja w doét i z dala od
urzadzenia.

Syfon nalezy podtaczy¢ za pomoca przytaczy @ 32 mm z uszczelka (HT DN32), aby czesci mozna byto
zdemontowac podczas przysztej konserwacji.

Upewnic sie, ze potaczenia przesuwaja sie nad syfonem na wystarczajacej dtugosci.

Zamontowac pochtaniacz zapachdw (E), aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachéw.

Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ catego systemu odprowadzania skroplin za pomoca
wody.

Wersja lewa urzadzenia Ease 200 Enthalpy [ a—
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14.5 Konserwacja odptywu skroplin

Syfon i przewody odptywu skroplin (za syfonem) moga ulec zatkaniu.

1. Zdemontowac przewody odptywu skroplin.

2. Wyczyscic¢ przewody odptywu skroplin za pomoca sprezonego powietrza i/lub cieptej wody (maks. 45°C) oraz
zwyktego detergentu o neutralnym pH.

3. Wyjad i wyczysci¢ syfon [ ).
4. Przetestowac system odptywu skroplin po ponownym zamontowaniu. Za pomoca wody upewni¢ sie, ze odptyw
skroplin odbywa sie prawidtowo i Ze nie wystepuja zadne wycieki.
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15 Czesci serwisowe

15.1 Artykuty serwisowe w widoku roztozonym

Brink / 57
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15.2 Wykaz czesci serwisowych

. e Numer

Nr Opis czesci katalogowy
1 Nasadki filtra (2 szt.) 532977
2 Pokrywa przednia 533046
3 Filtry ISO Coarse 60% (2 szt.) * 532994
4 Uchwyt wentylatora (1 szt.) 533049
5 Zawor obejsciowy z silnikiem (kompletny) 533048
6 Ptyta PCB przycisku 532979
7 Gtéwna ptyta PCB** 532978
8 Wspornik montazowy 533044
9 Zestaw kabla 533043
10 Wotyczka zasilajgca i kabel zasilajacy 230 V*** 532756
11 Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego NTC1 10K 531775
12 Czujnik temperatury powietrza wywiewanego NTC2 10K 531775
13 Wentylator (1 szt.) (bez obudowy wentylatora)**** 533042
14 Wymiennik ciepta Enthalpy 532976
* Filtry mozna zamawiac réwniez pod adresem www.brinkclimatesystems.nl.

*x Podczas wymiany gtéwnej ptyty PCB nalezy zawsze uzy¢ narzedzia serwisowego w celu ustawienia prawidtowe;j

wartosci przetacznika DIP oraz numeru seryjnego. Przy nieprawidtowej wartosci przetgcznika DIP urzgdzenie NIE
bedzie dziata¢! Informacje znajdujg sie w temacie -> Zamawianie czesci serwisowych -> strona 59 .

Hkx Kabel zasilajacy jest wyposazony we wtyczke do ptyty obwoddw. Podczas wymiany nalezy zawsze zamawiac
zamienny kabel zasilajgcy firmy Brink Climate Systems B.V..
Aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom, wymiane uszkodzonego podtaczenia do sieci zasilajacej
nalezy zleca¢ wytacznie wykwalifikowanym specjalistom.

***% W ramach tego samego numeru artykutu serwisowego firma Brink Climate Systems B.V. dostarcza wentylatory od
réznych dostawcdw. Wszystkie wentylatory zamdwione do urzadzenia Ease 200 Enthalpy sg z nim zgodne.
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15.3 Zamawianie czesci serwisowych

Zamawiajac czeéci, nalezy oprécz numeru katalogowego (patrz widok roztozony) podaé réwniez typ urzadzenia do
odzysku ciepta, numer seryjny, rok produkcji oraz nazwe czesci.

Przyktad
Typ urzadzenia Ease 200 Enthalpy
Numer seryjny 433108250101
Rok produkcji 2024
Czes¢ Wentylator
Numer katalogowy 533042
Liczba szt. 1

Ostrzezenie

Jesli przetgcznik DIP nie bedzie prawidtowo ustawiony na gtéwnej ptycie PCB, urzadzenie NIE bedzie

dziatad!

W przypadku zaméwienia zamiennej gtéwne] ptyty PCB ustawienia przetacznika DIP i numer seryjny nalezy po

instalacji prawidtowo zaprogramowac.

Ustawi¢ przetacznik DIP i numer seryjny na ptytce drukowanej za pomoca narzedzia serwisowego i karty

.Diagnostyka”.

Warto$¢é przetacznika DIP mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej (3 cyfry po prawej stronie w ramce z nazwa
urzadzenia; nie nalezy wpisywad pierwszego 0).
Numer seryjny rowniez znajduje sie na tabliczce znamionowe;.

Tabliczka znamionowa znajduje sie na gorze urzadzenia na pokrywie ptyty PCB.

433108249999

5 ™70
| (»054

Maximum current consumption X A
Average power consumption xx W
Power supply 230 V ~ 50 Hz
f——n i
O[O0
I I
a0 0|0
— pES
®) O O () M

Adres zie installatievoorschrift.

Adresse sehe Installationsanleitung.
Address see installation manual.

L'adresse voir le reglement d'installation.

Ease 200 Enthalpy 618059-D
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16 Ustawienia

E] Uwaga

Upewnic¢ sie, ze ustawiono prawidtowy parametr.
Porownac opis parametru z listy parametrow z opisem wyswietlanym na wyswietlaczu/ekranie sterownika

Brink Air Control lub narzedzia serwisowego.

Ustawienia urzadzenia Ease 200 Enthalpy:

1 Natezenie przeptywu
Nastawa O natesenia 0 albo mozliwosc¢ ustawienia w zakresie
1,1 Fenivwl ovsietrza 50 m¥godz. od 50 m¥godz. do 200 m3/godz.
przeplywu p (ale nigdy wiecej niz w parametrze 1,2)
Mozliwos$¢ ustawienia w zakresie
. . 3,
12 Nastawa 1 nate'zenla 75 m¥gods. oq 50 dQ 200 m%godz. o
przeptywu powietrza (nie mniej niz w parametrze 1,1 i nie
wiecej niz w parametrze 1,3)
Mozliwos$¢ ustawienia w zakresie
- 3
13 Nastawa 2 nate.zenla 100 m¥godz. Od. 50 d9 200 m¥godz. o
przeptywu powietrza (nie mniej niz w parametrze 1,2 i nie
wiecej niz w parametrze 1,4)
Nastawa 3 natesenia Mozliwos$¢ ustawienia w zakresie
1,4 Fzenivwl ovsietrza 150 m¥godz. od 50 do 200 m%godz.
przeplywu p (ale nigdy mniej niz w parametrze 1,3)
1,5 Dopuszczalna nieréwnowaga | Tak Tak/Nie
16 Nieréwnowaga (komlnek. 0% 0-20%
z otwartg komora spalania)
dehvik loci . | . . Wartos¢
1,7 Odchytka na wlocie 0% Nastawa wentylatora —15% / +15% obliczana w celu
ustawienia
natezenia
1,8 Odchytka na wylocie 0% Nastawa wentylatora —15% / +15% przeptywu; patrz
ekran
119 DomysIna nastawa 1 0lub1
wentylatora
2 Obejscie
2,1 Tryb obejscia Automatycznie - Automatycznie
3 Zabezpieczenie przed zamarzaniem
3,1 Temperatura zamarzania -1,5°C -1,5°C/+1,5°C
4 Komunikat o filtrze
41 Liczba (.inl do w.ySW|etIen|a 90 1-365 dni
komunikatu o filtrze
4,3 Reset filtra Nie Tak/Nie
5 Nagrzewnica zewnetrzna
Brink / 60 Ease 200 Enthalpy 61805%9-D




Wiaczenie i wytgczenie

51 . . wyt W/ WYL
nagrzewnicy wstepnej
52 Wiaczenlg i wyia;czerfle wyt WH/WYE
nagrzewnicy wtérnej
53 Ten’1per.atura nagrzewnicy 21°C 15-30°C
wtornej
[ Czujnik CO ,
Wiaczanie i wytgczanie
6,1 czujnika CO ; eBus Wit WH/Wt
Min. S¢ PPM jnik
6.2 in. wartosc czujnika CO 400 PPM
2 nrleBus
63 Maks. wartos$¢ PPM czujnika 1200 PPM
! CO ;nr1leBus
Min. warto$¢ PPM czujnika CO
6,4 400 PPM
2 nr 2 eBus
65 Maks. wartos¢ PPM czujnika 1200 PPM
CO y nr2eBus
- ” — 400-2000 PPM
Min. warto$¢ PPM czujnika CO
6,6 400 PPM
5 nr 3 eBus
Maks. warto$¢ PPM czujnika
6,7 CO, nr 3 eBus 1200 PPM
Min. warto$¢ PPM czujnika CO
6,8 400 PPM
2 nr4 eBus
6.9 Maks. wartos¢ PPM czujnika 1200 PPM
! CO, nr 4 eBus
7 Czujnik wilgotnosci
7,1 Wiaczenie i wytaczenie WYt WE/WYE
czujnika wilgotnosci
+2 = Najwyzsza czutos¢
7,2 Czutos¢ czujnika wilgotnosci 0 0 = Ustawienie podstawowe
—2 = Najnizsza czutos¢
8 Kaskada
0do9
8,1 Ustawienie urzadzenia 0 (nadrzedne) (0 = nadrzedne; 1 do 9 = podrzedne 1 do
podrzedne 9)
12 Ogrzewanie centralne + odzysk ciepta
12,1 Stan WYL W/ WYL
14 Komunikacja
14,1 Typ ztgcza magistrali ModBus WHVYt. / InternalBus / ModBus
14,2 Adres urzadzenia podrzednego | 20 1-247 Do ModBus
14,3 Szybkos¢ transmisji 19k2 1200/ 2400 / 4800 / 9600 / 19k2 / 38k4 / béko/NIbSIBUS
14,4 Parzystos¢ Parzyste Brak/Parzyste/Nieparzyste Do ModBus
16 Wyjscie sygnatu
- Whyt. / Tylko filtr / Tylko btad / Filtr
16,1 Wyjscie sygnatu WYL i btad / Styk zewnetrzny Ztacze X19
Ease 200 Enthalpy 61805%-D Brink / 61




17 Deklaracja zgodnoscl

Niniejsza deklaracja zgodnosci jest wydawana na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta.
Producent: Brink Climate Systems B.V.

PO Box 11

Adres: NL-7950 AA, Staphorst, Holandia

Produkt: Ease 200 Enthalpy

Opisany wyzej produkt spetnia wymogi nastepujacych dyrektyw:

¢ 2014/35/UE (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
¢ 2014/30/UE (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
¢ 2009/125/UE (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
¢ 2017/1369/UE (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
¢ RoHS 2011/65/UE (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

Opisany powyzej produkt zostat przetestowany zgodnie z nastepujacymi normami:

¢ EN IEC 55014-1: 2021

¢ EN IEC 55014-2: 2021

¢ EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1:2021

¢ EN 61000-3-3: 2013 + A1:2019 + A2:2021

2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 +

¢ EN 60335-1: A2:2019 + A14:2019 + A15:2021

2003 + A11:2004 + A12:2005 +AC:2006 + A1:2006 +

¢ EN 60335-2-40: A2:2009 + AC:2010 + A13:2012

¢ EN 62233: 2008 + AC:2008

Staphorst, 18-11-2024

R.J.F. Maassen
Kierownik krajowy ds. ogrzewania iwentylacyi na rynek
Holandli
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18 Wartosci ERP

Arkusz danych technicznych urzadzenia Ease 200 Enthalpy jest zgodny Z wymogami ekoprojektu (ErP) nr 1254/2014

(Zatacznik IV)

Producent: Brink Climate Systems B.V.
Model: Ease 200 Enthalpy
Roczne Roczne
St_refa T i Wartos¢ SEC |Klasa |zuzycie enel_'gii oszczt:e_dnoéci
klimatyczna w kWh/m2/a |SEC elektrycznej energii (AHS)
(AEC) w kWh w kWh
reczne -32,77 B 371 4136
) sterowanie czasowe -33,94 B 339 4174
Uil et o 1x czujnik (RH/CO ,/VOC) -36,17 A 280 4251
Co najmniej 2 czujniki (RH/CO ,/VOC) -40,15 A 183 4404
reczne -66,95 A+ 908 8091
) sterowanie czasowe -68,49 A+ 876 8166
2ing 1x czujnik (RV/CO ,/VOC) 71,45 A+ 817 8315
Co najmniej 2 czujniki (RH/CO ,/VOC) -76,88 A+ 720 8614
reczne -10,56 E 326 1870
) sterowanie czasowe -11,53 E 294 1888
e 1x czujnik (RH/CO ,/VOC) -13,34 E 235 1922
Co najmniej 2 czujniki (RH/CO ,/VOC) -16,47 E 138 1991

urzadzenie do zréwnowazonej wentylacji budynkéw

W Ul T BTG 08 mieszkalnych z funkcjg odzysku ciepta

Wentylator: EC — wentylator z ptynng regulacjg predkosci obrotowej

Rekuperacyjny, plastikowy, krzyzowy, przeciwpradowy

Typ wymiennika ciepfa: wymiennik ciepta

Wydajnos¢ cieplna 76%
Maksymalne natezenie przeptywu: 200 m%/godz.
Maksymalna moc znamionowa: 152 W
Poziom mocy akustycznej Lw(A): 43,7 dB(A)
Referencyjne natezenie przeptywu: 140 m¥h
Cisnienie referencyjne: 50 Pa
Jednostkowy pobdér mocy (SEL): 0,26 Wh/m3

Wspotczynnik sterowania: 1,0 w potaczeniu z przetgcznikiem wielopozycyjnym

0,95 w potaczeniu ze sterowaniem czasowym

0,85 w potgczeniu z 1 czujnikiem

0,65 w potgczeniu z co najmniej 2 czujnikami

Wewnetrznie 1,40 %

0,90 %

Przeciek*

Zewnetrznie

Stale $wiecgca czerwona dioda LED na urzgdzeniu / na
przetgczniku wielopozycyjnym (LED) / na sterowniku Brink Air
Control lub Touch Control.

Ostroznie! Aby zapewnic¢ optymalne zuzycie energii oraz
prawidtowe dziatanie, konieczne jest regularne kontrolowanie,
czyszczenie i wymiana filtra.

Umiejscowienie wskaznika zabrudzenia filtra:

Adres internetowy instrukcji montazu: https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads

Obejscie: Tak, obejscie 100%

* Pomiary przeprowadzone przez TZWL zgodnie z norma EN 13141-7.

Ease 200 Enthalpy 618059-D Brink / 63



Brink / 64

Klasyfikacja od 1 stycznia 2016 .

Klasa SEC (,,Strefa klimatu umiarkowanego”) Warto$¢ SEC w kWh/m?a
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19 Recykling 1 utylizacja

X Nigdy nie wyrzuca¢ z odpadami gospodarstwa domowego!
—

Nastepujace komponenty nalezy zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony
$rodowiska naturalnegoprzekaza¢ do odpowiednich punktéw zbiérki odpadéow w
celu ich utylizacji i ponownego wykorzystania w sposob nieszkodliwy dla
srodowiska:

= Stare urzadzenie

= Elementy eksploatacyjne

= Uszkodzone czesci

= Elektroodpady

» Niebezpieczne dla srodowiska naturalnego ciecze i oleje

Ochrona $rodowiska oznacza tutaj podziat odpadéw wedtug grup materiatow w
celu mozliwie maksymalnego odzysku materiatdw podstawowych przy mozliwie
minimalnym zanieczyszczeniu srodowiska.

1. Kartonowe opakowania, tworzywa sztuczne przystosowane do recyklingu oraz
materiaty wypetniajacez tworzywa sztucznego nalezy utylizowacd z
zastosowaniem odpowiednich systemoéw recyklingu lubprzekaza¢ do punktu
skupu surowcow wtérnych.

2. Przestrzegac¢ obowiazujacych przepiséw krajowych lub miejscowych.
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